




ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛИФТА, ШАХТЫ 
ЛИФТА И МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ. 

№ Наименование параметра Значение 
п/п 

1 Тип лифта Электрический , Па с са жирский 

2 Грузоподъе·мность 320 кг 

3 Регистрационный номер 11134 

4 Заводской номер 45465 

5 Скорость 0,71 м/с 

6 Количество этажей и остановок 9 этажей, 9 остановок 

7 Год монтажа 1975 г 

8 Га оариты шахты ( ШхГ) 1530х1715 

9 t1amepua11 шахты Кирпичная 

10 Состояние шахты Удов11етворите11ьное 

11 Гаоариты приямка (ШхГ) 1530х 1715 мм 

12 Г 11уоина приямка 1250 мм 

13 Наличие прохода под приямком Отсутствует 

14 Состояние приямка 
Удов11етворите11ьное. Существуют 
две т

1
моы из же11езооетона 

(350х 50х400) 

Направляющие кабины выполнены 
Состояние направляющих каоины, из стального тавра НТ -3, противовеса-из 

направляющих противовеса, крепления стального уголка 50х5,находятся в 

15 кронштейнов и закладных элементов, неудовлетворительном состоянии. Крепление 
схема крепления кронштейнов и направляющих выполнено 

закладных деталей, привязка к стенам с помощью сварки к металлическим закладным 
шахты деталям.Состояние закладных деталей 

удовлетворительное. 

16 Ра�мер строительного проёма 
двереи шахты, размер дверей шахты 

17 Состояние дверей шахты лифта 

Проём 750х2100 мм 

дверь 650х2000 мм 

Неудов11ет8орите11ьное 

Незначительные трещины, 
расколы г11уоиной до 1 мм. 

18 Состояние машинного помещения Состояние крышки монтажного 
люка и двери машинного 

помещения-
-неудов11етворите11ьное.

Onucf#;ue 011очн8го помещения
19 11я 11иtто с нижним Отсутствует распо11ож нием маfинного

помещения. 
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Машинное 
помещение

Ригель

Кирпичные 
стены шахты лифта

+ О 1 О - о т.
+17 320 - 7 ост. 
+14 520 - 6 ост
+11 720 - 5 ост. 
+В 920 - 4 ост.
+6 120 - 3 ост. 
+3 320 - 2 

Закладные детали

Тумбы 
350Х350Х400
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t1онтажная схема (1:20) 

ВА4729 1Р 
Бокс КМПн 112 

Выключатель ОШ 
ВА 10-041Ь 

BfJoiJ э/ энергии 700 

ocfJeщ ение ��rт/-.��тттттт7777-т,--т;...-т:rттттт77-т7"77"7,'"7,4=:��71 

ВВГнг-LS 3*1,5 
ПВХ труба 16 мм L = 7 

Люк монтажный 

Розетка 
РА 16-004 2 ш 

2070 

2510 

Ведомость объемоfJ 

Способ прокладки 

Марка материала По стене ЗатягиtJание, 
бетонной, м fJ трубы,м 

Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 11 

ПВХ труба 16 мм 11 

4м 

Итого, м 

11 

11 

017-2016-1-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

азработал 
ПроfJерил 

роектная окументация замены пассажирского ли та жилого 
адресу: г. Липецк, ул. Космона8то8, д. 37 под. 1 

Стадия Лист 
ПД 3 

ома по 

llucmofJ 
5 

Н. Контр ПonofJa 

t1онтажная схема 

(машинное помещение) ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г':JЛЕВСКОЙ" 

10
00





� tl 
� 

-
-

� -
-!с 
� �
��
1 

-
1 
-!с 
� � 
� 

J 
�
-

-!с 
� �
��
J 

...

v 
�

/ 
.. 

1 
\ � 

1 
� 

-!с 
� �
� 

т 
ВВГнг-LS Зх1,5 

�
-

r
-

-!с ��
�
J 

-

�J 

Изм. Кол.уч. Лист №!док. Подп. Дата 
�разработал Будейко 
Проверил Будейко 

/ 

Н. Контр Попова ,.-�cCii()-f 

______:!] 

+

= l_9 
2.2.92Q

ост 

-

�

-

� 

�

+ 20,120
_l__ 8 ост 

+
_17 

 17,320
ост 

 

+ 14,520

L
6 ост

+ 11,720
_J!ост 

+  
_l__ 

�920
ост

+
_J__з 

6,120 
ост 

_J__2 
+3,320 

ост

+0,000
jJ ост 

-1,250
J:.!7риянок 

Ведомость объёмо8 

Нарка 
Способ прокладки 

матери� �Лflo стене Затяги- Итого, 
бетонной 8ание 8 м 

м трубы, м 

Кабель 
ВВГнг-LS 28 28 

Зх1,5 

017-2016-1-ПЛ
l!роектная аокунентация замены пассажирского лисрта жилого аома по 

адресу: г. Липецк, ул. Коснонадтод, д. 37 под. 1 

Спецификация 
Стадия I Лист 1 Листов 

ПД 1 5 1 5

ооорудодания и ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
материалов ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 











УТВЕРЖДАЮ 

2016г. 2016г. 
-------

Заказчик: "Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов" 

Объект: г. Липецк, ул. Космонавтов, д.37 под. 1 

Том 2. Замена лифта 

Часть 3. Лифты 

Ведомость объема раоот 
на замену пассажирского лифта 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 2 3 4 5 

Строительные работы 

1 Разборка бетонных фундаментов м.куб. 0,098 

2 Заливка бетона м.куб. О, 13 

3 Монтаж металлической лестницы т. 0,0134 

4 Окраска полов машинного помещения и приямка м.кв. 12 

5 Окраска стен машинного помещения и приямка м.кв. 37 

6 Окраска потолков машинного помещения м.кв. 9,5 

7 Разборка стяжки пола примка и МП м.кв. 2,5 

в Заливка стяжки пола примка и МП м.кв. 2,5 

9 Монтаж листа рифленого т 0,052 

Огрунтовка металлических конструкций 

10 (закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 7 

лестница в приямок, лист рифленный} 

Окраска металлических конструкций 

11 ( закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 7 

лестница в приямок, лист рифленный} 

12 Изготовление обрамлений лифтовых проемов т 0,229 

13 Очистка стен от старой краски в МП и приямке м.кв. 34 

Монтажные работы 

13 Демонтаж лифта пассажирского 320 кг шт. 1 

14 Монтаж лифта пассажирского 400 кг шт. 1 

Пусконаладочные работы 

15 шт. 1 
Пусконаладка лифта пассажирского 400 кг, 9 
остановок, система управления - жилая 

Прочие работы 

16 1 
Полное техническое освидетельствование 
лифта 400 кг на 9 остановок 

шт. 



Пояснительная записка 

Здание жилое многок8артирное из кирпича имеет 9 этажей и поr38ал. Стены 
шахты лифта из железооетона. Проектом здания предусмотрен 1 лифт 
(грузоподъёмностью 320 кг.) с количест8ом остано8ок 9 и 8ерхним машинным 
помещением. 

Проектная документация предусматри8ает замену сущест8ующего 
пассажирского лифта, отраоота8шего с8ой нормативный срок эксплуатации, на 
пассажирский лифт, соот8етст8ующий треоо8аниям Технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифто8" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53770-2010, 
ГОСТ Р 53780-2010,ГОСТ 
Р 53781-2010, ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ Р 53783-2010, а также другим 
треоо8аниям настоящей проектной документации. 

Проектная документация Выполнена в coom8emcm8uu с Техническим 
регламентом Таможенного союза "Безопасность лифто8" (ТР ТС 011/2011), 
"Пра8илами устройст8а электроустано8ок", "Правилами техники оезопасности 
при эксплуатации электроустано8ок потреоителей" ВСН 59-88, 
"Электроооорудо8ание жилых и оощест8енных зданий", ГОСТ Р 53770-2010, ГОСТ 
Р 53780-2010 и прочей действующей нормати8но-технической документацией. 

Нагрузки от гла8ного npu8or3a лифто8ой устано8ки через 8но8ь 
устанавливаемые металлические подлеоёдные оалки передаются на стены шахты 
лифта и Воспринимаются их осно8анием. 

Замену лифта 8ыполнять с заменой напра8ляющих. Крепление кронштейно8 
напра8ляющих и кронштейно8 портало8 r38ерей шахты 8ыполнять 8 coom8emcm8uu 
с указаниями за8ода-изгото8ителя к сущест8ующим металлическим закладным 
деталям после про8едения их диагностики. В случае отдельного несо8падения 
мест крепления - стальными распорными дюоелями 12х80 мм. 

Перед началом раоот по монтажу оооруr3о8ания лифта неооходимо про8ести 
диагностику сущест8ующих закладных деталей и существующего монорельса 8 
машинном помещении. Про8ести испытание сущест8ующего монорельса 8 
машинном помещении 8 coom8emcm8uu с устано8ленным порядком. 

Демонтаж старого лифто8ого ооорудо8ания и монтаж но8ого ооорудо8ания 
лифта 8ыполнять с каоины старого лифта переооорудо8анной 8 cper3cm8o 
подмащи8ания при соолюдении треоо8аний Пра8ил техники безопасности и 
Охраны труда. 

По шахте и машинному помещению Выполнять полосу заземления из Полос 
стальной (-4*25) 8 coom8emcm8uu с треоо8аниями ВСН 210-80 "инструкция по 
монтажу лифто8". 
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Ведомость чертежей 
Ведомость спецификации 

Лист НаименоtJание Примечание Лист Наименобание Примечание 

7 Общие данные 7 Спецификация расхода металла 

2 План приямка; План шахты 2 Спецификация оснобных cmpoumem,Нl:,IX натериалод 

3 Разрез 1-7 

4 Разрез 2-2 

5 План машинного помещения 

6 Донные для заказа (устанобки) лифта 

7 ':/злы 

8 Деталь Щ-7 

9 Деталь Щ-2 
Спецификация расхода металла 

70 Деталь Щ-3 

11 Крепление ойранлений ддерей шахты Длина, м Вес. кг 

Обозн. НаиненоtJание Профиль Кол. гост 
12 Лестница для спуска д приямок Един. Общ. 1 п/н Общ 

Бн-1 Балка IN 10 2 2,0 4,0 9,46 36,84 8239-89 

Зg-7 Закладная деталь -10х420х220 7 - - - 0,8 7990- 74 

3g-2 Закладная деталь -10х200х400 2 - - - 72,6 -//-

Зg-3 Закладная деталь -10х300х200 2 - - - 9,4 -//-

Зg-4 Заклаdная деталь -70х300х150 4 - - - 74 -11-

Спецификация основных строительных материалов Л-1 Лист рифленный -4х660х200 8 - - - 33,6 8568-77 

Стальной распорный дюбель 12х120 24 

Наиненобание Нарка Коп-ба Примечание гост 

Дберь машинного помещения ДПН-01/30 размер 800х2000 1 

Крышка люка Разнер б сбету 800х800 1 

Цен-песч растбор 0,30 ,,r 
1.* Размеры уточнить перед заказом: 

н700 25328-82 2.** Размер уточнить перед заказо,1. 

Бетон БСГ 815 П1 F 100 W4 0,03 н' 25792-82 
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Про8ерил Будейко 

Н. Контр Попо8а 

гип 

План машинного помещения (1:20) 

2700 

Заменить крышку 

люка монтажного 

Существующий 

монорельс 
Люк монтажный 

2070 

2510 
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роектная окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 
адресу: г. Липецк, ул. Космона8то8, д. 37 под. 1 

Стадия Лист Листо8 

План машинного пд s 12 

помещения ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУ!IЕВСКОЙ" 

800

8
0010

00

8
00

20
00



Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
Данные для заказа лифта

Данные для заказа (установки) лифта

1.

Назначение здания в котором

устанавливается лифт

его почтовый адрес

Жилое.
г. Липецк,

ул. Космонавтов, 37, под.1

2. Назначение лифта Пассажирский

3.

Грузоподъёмность скорость Q=400 kg, V=1,0 м/с4.

Высота подъёма кабины м 22,9205.

Размеры кабины (ширина глубина высота) 950х1100х21006.

Число остановок кабины 97.

Высотные отметки остановок
0,000;+3,320;+6,120;

+8,920;+11,720;+14,520;
+17,320;+20,120;+22,920. 

8.

Отметка основной посадочной
погрузочной площадки 0,000 (1 ост.)9.

Требуется ли выход на две

противоположные стороны
Не требуется10.

Количество дверей шахты 911.

Система управления
Смешанная собирательная

при движении кабины вниз
12.

Управление пассажирскими лифтами13.

Напряжение сети 380В; 50Гц14.

Требуются ли перила на крыше кабины Требуются15.

Место расположения шахты Внутри здания16.
Число заказываемых лифтов с одинаковой
характеристикой 1 ( один)17.

Сейсмичность района установки лифта до 6 баллов18.

Дополнительные требования

Огнестойкость дверей
шахты Е 30

Привод двигателя лебеди с
частотным регулированием

Привод дверей с частотным
регулированием

Одиночное

19.

Тип лифта

7 12

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего

имущества многоквартирных домов

Липецкой области

Проектная документация замены пассажирского лифта жилого дома по

адресу: г. Липецк, ул. Космонавтов, д. 37 под. 1

Разработал

Н. Контр

017-2016-1-ПЛ

Будейко

Будейко

2 отв.
60х100 мм

О
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о
в
е
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Ось кабины

О
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к
а
б
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н
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2 отв.

150х100 мм

Вогруг отверстий для прохода канатов выполнить бортики
высотой 50 мм от чистого пола из уголка 50х50х5

План отверстий в плите перекрытия

шахты лифта (1:15)

Вход в

лифт

Внутренний контур

шахты лифта

2
10

2
0
0

545

160* 765* 775*

8
5

ПП-0411 модель "Ecomaks"

Строительное задание

А34-02.02-14 ОАО "Щербинский

лифтостроительный завод " или

аналог
















