




ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛИФТА, ШАХТЫ 
ЛИФТ А И МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ. 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Тип лифта 311ектрический, Пассажирский 

2 Грузоподье·мность 320 кг 

3 Регистрационный номер 1078 

4 заводской номер 26664 
5 Скорость О, 71 м/с 

6 Количество этажей и остановок 9 этажей, 8 остановок 

7 Год монтажа 1978 г 

8 Габариты шахты ( ШхГ) 1441х1665 

9 t1amepua11 шахты Же11езооетон 

10 Состояние шахты Удов11етворите11ьное 

11 Гаоариты приямка (ШхГ ) 1441 х 1665 мм 

12 Г 11уоина приямка 1250 мм 

13 Наличие прохода под приямком Отсутствует 

14 Состояние приямка Удов11етворите11ьное. Существуют 
две тJмоы из же11езооетона 
(350х 50х400) 

Направляющие кабины выполнены 
Состояние направляющих каоины, из стального тавра НТ-3, противовеса-из 

направляющих противовеса, крепления стального уголка 50х5,находятся в 
15 кронштейнов и закладных элементов, неудовлетворительном состоянии. Крепление 

схема крепления кронштейнов и направляющих выполнено 
закладных деталей, привязка к стенам с помощью сварки к металлическим закладныfv. 

шахты деталям.Состояние закладных деталей 
удовлетворительное. 

16 Ра�мер строите11ьного проёма 
двереи шахты, размер дверей шахты 

Проём 750х2100 мм 

дверь 650х 2000 мм 
17 Состояние дверей шахты лифта Неудовлетворительное 

Незначительные трещины, 
расколы г11уоиной до 1 мм. 

18 Состояние машинного помещения Состояние крышки монтажного 
люка и двери машинного 

помещения-
- неудов11етворите 11ьное.

Onucf#;ue 011очнgго помещения
19 11я 11и�то с нижним Отсутствует располож нием ма}'!инного

помещения. 
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ВА4729 1Р 
Бокс КМПн 112 

Монтажная схема (1:20) 

светильник 
О 1х18 

ВВГнг-LS 3*1,5 
ПВХ труоа 16 мм L=2м 

ом 

св тильник 
Л 1х18 

Розетка 
РА 16-004 2 ш 

3100 

Ведомость объемов 

Спосоо прокладки 

Марка материала По стене Затягивание, 
бетонной, м в труоы,м 

Каоель ВВГнг-LS 3*1,5 14 

ПВХ труоа 16 мм 14 

Итого, м 

14 

14 
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Способ прокладки 

Нарка 
По стене Затяги- Итого, материала 
бетонной 8ание 8 м 

м трубы, м 

Кабель 
ВВГнг-LS 

28 28 

Зх1,5 
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Спецификация 
Стадия I Лист Листов 

ПД 1 5 5

ооорудо8ания и ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
материало8 ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 











Заказчик: "Фонда капитального ремонта оl5щего 

Оi5ъект: г. Липецк, ул. Горького, iJ.1 под. 1 

имущества многоквартирных домов" 

Том 2. Замена лифта 

Часть З. Лифты 

№ п/п 

1 

1 

2 
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7 

в 

9 
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11 

12 

13 

13 

14 

15 

16 

Ведомость объема работ 
на замену пассажирского лифта 

Наименование Ед. изм. 

2 3 

Строительные раооты 

Разоорка оетонных фундаментов м.куо. 

Заливка оетона м.куо. 

Нонтаж металлической лестницы т. 

Окраска полов машинного помещения и приямка м.кв. 

Окраска стен машинного помещения и приямка м.кв. 

Окраска потолков машинного помещения м.кв. 

Разоорка стяжки пола примка и НП м.кв. 

Заливка стяжки пола примка и НП м.кв. 

Нонтаж листа рифленого т 

Огрунтодка металлических конструкций 

( закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестница в приямок, лист рифленный} 

Окраска металлических конструкций 

(закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестница в приямок, лист рифленный}. 

Изготовление оорамлений лифтовых проемов т 

Очистка стен от старой краски в МП и приямке м.кв. 

Монтажные раооты 

Демонтаж лифта пассажирского 320 кг шт. 

Монтаж лифта пассажирского 400 кг шт. 

Пусконаладочные раооты 

Пусконаладка лифта пассажирского 400 кг, 
шт. 

В остановок, система управления - жилая 

Прочие раооты 

Полное техническое освидетельствование 

лифта 400 кг на В остановок 
шт. 

Кол-до Примечание 
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Ведомость чертежей 
Ведомость спецификаций 

Лист Наинено!Jание Примечание Лист Наименование 
Примечание 

1 ООщ ие данные 1 Спецификация расхода металла 

2 План приямка; План шахты 2 Спецификация основных строительных материалов 

3 Разрез 1-1 

4 Разрез 2-2 

5 План машинного помещения 

6 Данные для заказа (устанодки) лифта 

7 Узлы 

8 Деталь Щ-1 

9 Деталь Щ-2 Спецификация расхода металла 
10 Деталь Щ-3 

11 Крепление обранлений ддерей шахты Длина, н Вес. кг 

Обозн. Наиненодание Профиль Кол. гост 
12 Лестница для спуска д приямок Един. Общ. 1 п/н Общ 

Бн-1 Балка /N 10 2 2,0 4,0 9,46 36,84 8239-89 

Зg-1 Закладная деталь -10х420х220 1 - - - о.в 1990-74 

Зg-2 Закладная деталь -10х200х400 2 - - - 12,6 -11-

Зg-3 Закладная деталь -10х300х200 2 - - - 9,4 -11-

Зg-4 Закладная деталь -!Ох 300х 150 4 - - - 14 -//-

Спецификация основных строительных материалов Л-1 Лист рифленный -4х660х 200 8 - - - 33,6 8568-77 

Стальной распорный дюбель 12х120 24 

НаименоfJание Нарка Кол-до Примечание гост 

Д!Jерь машинного помещения ДПН-01/30 разнер 800х2000 1 

Крышка люка Размер в свету 800х800 1 

0,30 rJ 
1.* Размеры уточнить перед заказом; 

Цен-песч растдор н100 25328-82 2. ** Размер уточнить перед заказом. 

Бетон БСГ 815 П1 F 100 W4 0,03 н3 25192-82 

Зналь ПФ-115 8 кг 021-2016-1-ПЛ

11роектная аокументация замены пассажирского лифта жилого dома по 
Изм. Кол.уч. Лист №аок. Поап. Дата ааресу: г. Липецк, ул. Горького, а.1 поа. 1 
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Разрез 1-1 
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ригель 

Существующие 
закла ные етали ля 

крепления порталов 
дверей шахты 

+19 т. 
+ 16 4 90 - 6 ост 
+ 13 690 - 5 ост. 
+10 890 - 4 ост. 
+8 090 - З ост. 
+5 290 - 2

Выполнить отверстия для 
установки светового таi5ло 

Существующие тумбы 
демонтировать 

350Х350Х400 мм 
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Существующий 
монорельс 

7[? 26,835 

+26,235
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+22,090
..I.в ост. 

Существующие отверстия для 
установки вызывных аппаратов 

0,000 

Лестница для 
спуска в приямок 

Демонтаж старой стяжки с 
последующей заливкой надой 
стяжки чистого пола приямка 
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Разрез 2-2 

ома по 

Лист Листов 
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План машинного помещения (1:20) 
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88од э/ энергии Бм-1 с:, 
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88од заземления "'"' 

800 1020 

с:, 

t Вход Сущест8ующий 

8 лифт 
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1:: -О Заменить крышку 
:cu о.. 

люка монтажного 
с§- с:, 

Заменить д8ерь 
1220 

машинного помещения 3100 

1. * Размер уточнить перед монтажём;
2 Размеры привязок осей кабины и противовеса уточнить при провеске шахты лифта

при выполнении монтажных работ. 
3. Существующую монорельсовую балку зачистить, обработать антикоррозным составом и окрасить
4. ПлaJli отверстий в плите перекрытия шахты лифта см. д.6;
5. Размеры крышки люка монтажного и двери машинного помещения уточнить перед заказом.

Лист N!!док. Подп. Дата 

удейко 

удейко 
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Стадия Лист Листов 

ПД 5 12 

Н. Контр Попова 

План на шинного 

помещения ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г':JЛЕВСКОЙ" 
гип 

13

95
0





Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
Данные для заказа лифта

Данные для заказа (установки) лифта

1.

Назначение здания в котором

устанавливается лифт

его почтовый адрес

Жилое.
г. Липецк,

ул. Горького д .1 под . 1

2. Назначение лифта Пассажирский

3.

Грузоподъёмность скорость Q=400 kg, V=1,0 м/с4.

Высота подъёма кабины м5.

Размеры кабины (ширина глубина высота) 950х1100х21006.

Число остановок кабины7.

Высотные отметки остановок8.

Отметка основной посадочной
погрузочной площадки 0,000 (1 ост.)9.

Требуется ли выход на две

противоположные стороны
Не требуется10.

Количество дверей шахты11.

Система управления
Смешанная собирательная

при движении кабины вниз
12.

Управление пассажирскими лифтами13.

Напряжение сети 380В; 50Гц14.

Требуются ли перила на крыше кабины Требуются15.

Место расположения шахты Внутри здания16.
Число заказываемых лифтов с одинаковой
характеристикой 1 (один)17.

Сейсмичность района установки лифта до 6 баллов18.

Дополнительные требования

Огнестойкость дверей
шахты Е 30

Привод двигателя лебеди с
частотным регулированием

Привод дверей с частотным
регулированием

Одиночное

19.

Тип лифта

7 12

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области

Проектная документация замены пассажирского лифта жилого дома по

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 1

Разработал

Н. Контр

021-2016-1-ПЛ

Будейко

Будейко

22,090

8

8

0,000;+5,290;+8,090;
+10,890;+13,690;+16,490;

+19;290;+22;090.

545

План отверстий в плите перекрытия

шахты лифта (1:15)

2 отв.
60х100 мм

Ось противовеса

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы2 отв.

150х100 мм

Отв

100х150 мм

Вход в

лифт

Внутренний контур

шахты лифта

Вогруг отверстий для прохода канатов выполнить бортики
высотой 50 мм от чистого пола из уголка 50х50х5

2
10

2
0
0

2
4
0

7
7
0

1 отв.
60х100 мм ПП-0411 модель "Ecomaks"

Строительное задание

А34-02.02-14 ОАО "Щербинский

лифтостроительный завод " или

аналог

















ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛИФТА, ШАХТЫ 
ЛИФТА И МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ. 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Тип лифта Па с са жирский 

2 Грузоподье·мность 320 кг 

3 Регистрационный номер 1079 

4 Заводской номер 26665 
5 Скорость 
6 Количество этажей и остановок 

О, 71 мlс 

9 этажей, 8 остановок 

7 Год монтажа 1976 г 
8 Гаоариты шахты (ШхГ) 1441х1665 

9 !1атериал шахты Железооетон 

10 Состояние шахты Удовлетворительное 

11 Гаоариты приямка (ШхГ) 1441х1665 мм 

12 Г луоина приямка 1250 мм 

13 Наличие прохода под приямком Отсутствует 

14 Состояние приямка Удовлетворительное. [ущестдуют 
две тJмоы из железооетона 
(350х 50х 400) 

Направляющие кабины выполнены 
Состояние направляющих кабины, из стального тавра НТ-3, противовеса-из 

направляющих противовеса, крепления стального уголка 50х5,находятся в 
15 кронштейнов и закладных элементов, неудовлетворительном состоянии. Крепление 

схема крепления кронштейнов и направляющих выполнено 
закладных деталей, привязка к стенам с помощью сварки к металлическим закладным 

шахты деталям.Состояние закладных деталей 
удовлетворительное. 

16 Ра�мер строительного проёма 
двереи шахты, размер дверей шахты 

17 Состояние дверей шахты лифта 

Проём 750х 2100 мм 

дверь 650х 2000 мм 

Неудовлетворительное 

Незначительные трещины, 
расколы глубиной до 1 мм. 

18 Состояние машинного помещения Состояние крышки монтажного 
люка и двери машинного 

помещения-
-неудовлетворительное.

Onucff;ue олочнgго помещения
19 ля лиt,то с нижним Отсутствует располож нием маfинного

помещения . 





Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ГИП
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Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области ПД
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ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
План приямка; План шахты
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1441

350 350

1050

Ширина шахты 1441

Г
л
у
б
и
н
а
 ш
а
х
т
ы
 
16
6
5

7
7
0

980

400

Дверь 650Х2000 

Проём 750Х2100

10
0

Ось противовеса

Ось кабины
Ос
ь
ка
би
ны

- 1,250

Вход
в лифт

Лестница для
спуска в приямок

    Тумбы
    350Х350Х400

План приямка (1:15)

Ось противовеса

Железобетонные
стены шахты лифта

1 (л. 2)

Вход
в лифт

План шахты (1:15)

Ось кабины

16
6
5

7
7
0

7
3
5

3
5
0

900

7
3
5

400

11
2
0

Разработал

Н. Контр

021-2016-2-ПЛ

Будейко

Будейко



Машинное 
помещение 

Ригель 

Ж елезооетонные 
стены шахты лифта 

+1 о 
+16 490 - 6 ост
+ 13 690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+8 090 - З ост.
+5 290 - 2 ост.

в оорыве 

Закладные детали 

Тумоы 
ЗSОХ350Х400 

Изм. Кол.уч. Лист №!док. Подп. Дата 
удейко 
удейко 

Н. Контр Попова 
гип 

1 - 1 ( л.1) (1:40) О 

Моно ельс 

с:, с:, 
с:, с:, 
� <-..., <-..., 

� 
°' 

с:, 
� 
<-..., 

-О :� 
Q. С) 

се, g 
<:::t 

l: 

°'

с:, 
<-...,' 

:� 

с:, с:, 
� с: 

<-..., !::] 

l: Е: 
-О '<!J Q. С) 

1..., 

<!J 
g се, са 

<:::t 

7G 28,835 

+26,235

1:26,035 

Вход 
в лифт 
..__ 
+ 22,090

__J_ 8 ост. 

Вход 
в лифт 
....._ 
0,000 

-1,250
_kриямок
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аказчик: Фонд капитального ремонта общего Стадия Лист Листов
имущества многоквартирных домов 

Липе кой области 

Разрез 1-1 

ПД 2 3

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 

20
00

20
00



План машинного помещения (1:20) 

780 

400 

с:, 

';/-

� 
с:, 
"" 

"" 

с:, 

';/-
\l:) 

<:, 
<:, 

� <:, 
"' <:, 

>< 
>< 
<:, 

� 

:о., 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

удейко 

удейко 

Н. Контр Попода 

гип 

<:, 

� 

<:, 
<:, 

Ноно ельс 
с:, 
с:, 

1130 

с:, 

с:, 

<:а 

1350 

3100 
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аказчик: Фонд капитального ремонта общего 

имущества многоквартирных домов 

Липе кой области 

План машинного помещения 

Стадия Лист Листод 

ПД 3 3 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г'::JЛЕВСКОЙ" 

95
0















!1онтажная схема (1:20) 

светильник 
О 1х18 

ВВГнг-LS 3*1,5 
ПВХ труба 16 мм L=2м 

0/1 

св тильник 
Л 1х18 

Розетка 
РА 16-004 2 ш 

ош 

ВА4729 1Р 
Бокс К/1Пн 112 

удейко 

3100 

Ведомость обьемов 

Способ прокладки 

!1арка материала По стене Затягивание, Итого, м 
бетонной, м в трубы,м 

Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 14 14 

ПВХ труба 16 мм 14 14 

021-2016-2-ПЛ

роектная окументация замены пассажирского ли та жилого 
адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 2 Подп. Дата 

Стадия Лист 

ПД 3 

ома по 

Листов 

5 

Н. Контр Попова 

!1онтажная схема 

(машинное помещение) ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУ/JЕВСКОЙ" 
гип 

3
2

0
0
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-\( 
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�J 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
оазраоотал 'JyiJeйкo 
Про8ерил 'JyiJeйкo 

/ 

Н. Контр Попо8а r--�cAl<J� 
гип 

_______.:!] 

�

-

� 

+

1_8 
 

ост
22,090

+ 19,290
_l_ 7 ост 

+
_16 

16,490
ост 

 

+  13, 69О

L
5 ост

+

_l__ 3ост
8,090 

 

+
_J__2 

5,290 
ост 

_1__5  
+10,890 

ост

+0,000 

jJ ост 

-1,250
.l27риянок 

Ведомость ооъёмо8 

Спосоо прокладки 

Марка По стене Затяги- Итого, 
материала бетонной 8ание 8 м 

м труоы, м 

Каоель 
ВВГнг-LS 

28 28 
Зх1,5 
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Спецификация 
[maiJuя I Лист Листо8 

ПД 1 5 5 
ооорудо8ания и ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 

материалов ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 











УТВЕРЖДАЮ 

Заказчик: "Фонда капитального ремонта общего 

Объект: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 2 

Том 2. Замена лифта 

Часть 3. Лифты 

Ведомость объема работ 
на замену пассажирского лифта 

№ п/п Наименование EiJ. изм. 

1 2 3 

Строительные раооты 

1 Разоорка Бетонных фундаментов м.куо. 

2 Заливка оетона м куо. 

3 Монтаж металлической лестницы т. 

4 Окраска полов машинного помещения и приямка м.кв. 

5 Окраска стен машинного помещения и приямка м.кв. 

6 Окраска потолков машинного помещения м.кв. 

7 Разоорка стяжки пола примка и МП м.кв. 

в Заливка стяжки пола примка и МП м.кв. 

9 Монтаж листа рифленого т 

Огрунтовка металлических конструкций 

10 (закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестница в приямок, лист рифленный) 

Окраска металлических конструкций 

11 (закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестница в приямок, лист рифленный) 

12 Изготовление оорамлений лифтовых проемов т 

13 Очистка стен от старой краски в МП и приямке м.кв. 

Монтажные раооты 

13 Демонтаж лифта пассажирского 320 кг шт. 

14 Монтаж лифта пассажирского 400 кг шт. 

Пусконаладочные раооты 

15 
Пусконаладка лифта пассажирского 400 кг, 

шт. 
В остановок, система управления - жилая 

Прочие раооты 

16 
Полное техническое освидетельствование 
лифта 400 кг на В остановок 

шт. 

Кол-во 

4 

0,098 

О, 13 

0,0134 

13 

33 

10 

2,5 

2,5 

0,046 

6 

6 

0,229 

33 

1 

1 

1 

1 

домов" 

Примечание 

5 















Ведомость чертежей Ведомость спецификаций 

Лист Наиненодание Примечание Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные 1 Спецификация расхода металла 

2 План приямка; План шахты 2 Спецификация основных строительных материалод 

3 Разрез 1-1 

4 Разрез 2-2 

5 План машинного помещения 

6 Данные для заказа (устанодки) лифта 

7 Уэт.1 

8 Деталь Щ-1 

9 Деталь Щ-2 
Спецификация расхода металла 

10 Деталь Щ-3 

11 Крепление оОрамлений ддерей шахты Длина, м Вес. кг 
Обозн. Наименодание Профиль Кол. ГОСТ 

12 Лестница для спуска д приямок 
Един. Общ. 1 пlн Общ 

Бн-1 Балка /N 10 2 2,0 4,0 9,46 36,84 8239-89 

3g-1 Закладная деталь -10х420х220 1 - - - о.в 1990-74 

Зg-2 Закладная деталь -10х200х400 2 - - - 12,6 -//-

3g-3 Закладная деталь -10х300х200 2 - - - 9,4 -//-

3g-4 Закладная деталь -10х300х150 4 - - - 14 -//-

Спецификация основных строительных материалов 
Л-1 Лист рифленный -4х660х 200 8 - - - 33,6 8568-77 

Стальной распорный дюбель 12х120 24 

Наиненодание Нарка Кол-до Примечание гост 

Ддерь машинного помещения ДПН-01130 разнер 800х2000 1 

Крышка люка 1 

Цен-песч растдор 0,30 ti 
1. * Размеры уточнить перед заказом; 

25328-82 2. ** Размер уточнить перед эаказон. 

Бетон 0,03 н' 25192-82 

Эналь 

Разнер д сдету 800х800 

н100 

БСГ 815 П1 F 100 W4 

ПФ-115 в кг 021-2016-2-П/1

11роектная аокументация замены пассажирского лифта жилого аома по 
Изм. Кол.уч. /lucm №док. Подп. Дата адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 2 

1Dазраоотал 'fjуоейко Jаказчик: Фонд капита11ьного ремонта общего Стаоия I Лист Листов 
Проверил 'руоейко 

инущества многоквартирных домов ПД 1 1 12 Липеикой 0011асти 
/ ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

Н. Контр Попова ,-,,;;iщ� Оощие оанные 
ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 

гип 



Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
План приямка; План шахты

2 12

Ширина шахты 1441
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а
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т
ы
 
16

6
5

7
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7
7
0

455*

1441

200 500

150

300

2
2
0

115 300115 420
210

200500

325 325

2
4
5
*

295* 980 295*

Ось противовеса

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы

Вход
в лифт

Поручень

Существующие тумбы

демонтировать

350Х350Х400

План приямка (1:15)

Ось противовеса

Железобетонные
стены шахты лифта

1 (л. 3) Вход
в лифт

План шахты (1:15)

1

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы

Лестница для

спуска в приямок

После монтажа оборудования лифта

в приямке залить стяжку Н 50 мм

из цем песч раствора М 100

в габаритах приямка

3q-2

3q-2

3q-3

3g-1 3g-3

2

Ш-1

Л-1
Щ-2

Перила
Н 700 мм

(min)

7
3
5
*

16
6
5

2
0
0

11
0

7
7
0

3
5
0

3
5
0

4
0
0

Дверь 650x2000

Проем 750x2100 455*

11
2
0

3
6
5
*

1. * Размер уточнить перед монтажом .

2. ** Размер для справок

2

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области

Проектная документация замены пассажирского лифта жилого дома по

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 2

Разработал

Н. Контр

021-2016-2-ПЛ

Будейко

Будейко



Водоэнульшонная окраска с 
предварительной очисткой 
старой краски 

Существующее 
машинное помещение 

Эналь ПФ-115 ( высотой 2000 нн) 
за два раза, с предварительной 
отчисткой старой краски 

ригель 

Железобетонные 
стены шахты лифта 

+16 490 - 6 ост
+13 690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+8 090 - 3 ост.
+5 290 - 2 ост. 

в обрыве 

Существующие 
закладные детали 

Существующие Тумбы 
демонтировать 
350Х350Х400 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

удейко 
удейко 

Н. Контр Попова 
гип 

1 - 1 ( л.1) (1:40) О 

Существующий 
монорельс 

Бм-1 

с:, 
с:, 
с:, "' 

.J) 
CJ.. 
QJ 

<О 
<::::r 

.J) 

CJ.. 
QJ 

<О 
<::::r 

с:, 
с:, 

с:, 

"' 

I.: 
'<l.J 
о 

g 

с:, 

� 
"' 

I.: 
'<1.J 
о 

g 

с:, 
с:, 

  24
 

U"1 

I.: 

с:, 

"'' 

I.: 
'<l.J 

о 
с: 

{::] 

!:; 
о 
...., 

(1:) 

71} 28.835 

+26,235 

'G:26 035 

Вход 
в лифт 
.._ 

+ 22,090 

.±_ 8 ост. 

Вход 
в лифт 
..____ 

0, 000 

-1,250 -1,300

_Ериямок l_

Денонтаж старой стяжки с 
последующей залиtJкой 
надой стяжки чистого пола 

021-2016-2-ПЛ

роектная окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 
адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 2 

Разрез 1-1 

Стадия Лист Листов 
Пд 3 12 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 

26

20
00



[ущест8ующее 
на шинное понещение 

Бм-1 

Сущест8ующий 

ригель 

[ущест8ующие 
закла ные етали ля 

крепления партало8 
д8ерей шахты 

+ 9 90 -

+16 490 - 6 ост
+13 690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+В 090 - З ост.
+5 290 - 2

Выполнить от8ерстия для 

устано8ки с8ето8ого табло 

Цен.-песч. аство М 100 

Существующие туноы 
денонтировать 

350Х350Х400 нн 

Изн. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
удейко 

удейко 

Н. Контр Попо8а 

гип 

2 - 2 (л.2) (1:40} О

о 

[ущест8ующий 
нонорельс 

� 26,835 

+26,235

'G:26,035 

+22,090

...J..в ост. 

Существующие от8ерстия для 

устано8ки 8ызывных аппаратов 

0,000 

Лестница для 
спуска в приянок 

-1,250 -1 300 
_l_JJUЯHOK l'

Демонтаж старой стяжки с 
последующей заливкой новой 
стяжки чистого пола приянка 

021-2016-2-ПЛ

роектная окунентация замены пассажирского ли та жилого она по 
адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 2 

Разрез 2-2 

Стадия Лист Листо8 

ПД 4 12 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУ!JЕВСКОЙ" 

24
00

26
00



План машинного помещения (1:20) 

400 

8800 э/ энергии Бм-1 с:, 
с:, 

8800 заземления "') 

800 1020 

с:, 

t Вход [ущест8ующий 

8 лифт 
с:, с:, 

монорельс 

� с:, 
"' 

с:, 

)<: 
"' 

)<: 
с:, 
с:, 
о:, 

I.: -О Заменить крышку 
'CIJ Cl. 

t§-
ClJ люка монтажного 

с:, 

� 

Заменить д8ерь 
1220 

машинного помещения 3100 

1. * Размер уточнить перед монтажём;
2 Размеры при8язок осей кабины и проти8о8еса уточнить при про8еске шахты лифта

при 8ыполнении монтажных работ. 
3. Сущест8ующую монорельсо8ую балку зачистить, обработать антикоррозным соста8ом и окрасить
4. План от8ерстий 8 плите перекрытия шахты лифта см. д.6;
5. Размеры крышки люка монтажного и д8ери машинного помещения уточнить перед заказом.

Лист №док. Подп. Дата 

удейко 

удейко 

021-2016-2-ПЛ

роектная окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 
адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 2 

Стадия Лист Листо8 

План машинного пд s 12 

Н. Контр Попо8а 
помещения ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 
гип 

95
0





Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
Данные для заказа лифта

545

План отверстий в плите перекрытия

шахты лифта (1:15)

2 отв.
60х100 мм

Ось противовеса

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы2 отв.

150х100 мм

Отв

100х150 мм

Вход в

лифт

Внутренний контур

шахты лифта

Вогруг отверстий для прохода канатов выполнить бортики
высотой 50 мм от чистого пола из уголка 50х50х5

Данные для заказа (установки) лифта

1.

Назначение здания в котором

устанавливается лифт

его почтовый адрес

Жилое.
г. Липецк,

ул. Горького д .1 под . 2

2. Назначение лифта Пассажирский

3.

Грузоподъёмность скорость Q=400 kg, V=1,0 м/с4.

Высота подъёма кабины м5.

Размеры кабины (ширина глубина высота) 950х1100х21006.

Число остановок кабины7.

Высотные отметки остановок8.

Отметка основной посадочной
погрузочной площадки 0,000 (1 ост.)9.

Требуется ли выход на две

противоположные стороны
Не требуется10.

Количество дверей шахты11.

Система управления
Смешанная собирательная

при движении кабины вниз
12.

Управление пассажирскими лифтами13.

Напряжение сети 380В; 50Гц14.

Требуются ли перила на крыше кабины Требуются15.

Место расположения шахты Внутри здания16.
Число заказываемых лифтов с одинаковой
характеристикой 1 (один)17.

Сейсмичность района установки лифта до 6 баллов18.

Дополнительные требования

Огнестойкость дверей
шахты Е 30

Привод двигателя лебеди с
частотным регулированием

Привод дверей с частотным
регулированием

Одиночное
2
10

2
0
0

2
4
0

7
7
0

1 отв.
60х100 мм

19.

Тип лифта

7 12

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов
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Разработал

Н. Контр

021-2016-2-ПЛ

Будейко

Будейко

22,090

8

8

0,000;+5,290;+8,090;
+10,890;+13,690;+16,490;

+19;290;+22;090.

ПП-0411 модель "Ecomaks"

Строительное задание

А34-02.02-14 ОАО "Щербинский

лифтостроительный завод " или

аналог













ПРОЕКТНАЯ ДОК'::JНЕНТАЦИЯ 

Замена пассажирского лифта 

021-2016-3-ПЛ

Здание по адресу: 

г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3

том 2 

За мена лифта 

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Липецкой области 

Генеральный директор 

Липецк 2016 







УТВЕРЖДАЮ 
.-

Заказчик: "Фонда капитального ремонта оi5щего имущества многоквартирных донов" 

Оi5ъект: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3
Тон 2. Занена лифта 
Часть 1. 3лектрооi5орудование 

Ведомость ооъема раоот 
на занену пассажирского лифта 

NO п/п Наимено8ание Ед. изм. Кол-80 Примечание 

1 2 з 4 5 

1 Демонтаж Выключателей /розеток шт. 2 

2 1::kтано8ка с8етильнико8 шт. 11 ( лиоо эк8и8алент) 

з Устано8ка Выключателя ВА 10-041Ь шт. 2 ( лиоо эк8и8алент) 

4 Устано8ка одноместной розетки с шт. 2 ( лиоо эк8и8а лент) 
заземлением открытой устано8ки РА 16-004 

5 t1онтаж каоеля ВВГнг -LS 3*1,5 м 42 

6 
Устано8ка а8томатического Выключателя шт. 1 

ВА4729 1Р 16А С 4,5 ква ( лиоо эк8и8алент) 



Освещение 
Общие требования 

Питание электрического освещения шахты осуществляется от 
осветительной сети здания. 
Проектной документацией предусма три8а ется 

реконструкция стационарного освещения 8 машинном помещении и 
шахте лифта. 
Ос8ещ ение кабины лифта должно быть Выполнено с применением 

с8етильнико8 на основе с8етодиодо8 ( срок службы применяемых 8

светильниках с8етодиодо8 не менее 100 ООО часов). 
':::Jро8ень ос8ещ ённости купе кабины лифта на уровне пола должен 

быть не менее 100 люкс. 
Для освещения шахты лифта 8 качестве источников света 

должны быть применены компактные люминесцентные лампы 
обеспечивающие ос8ещённость не менее 50 лк при закрытых 
д8ерях шахты. Крайние аппараты освещения устана8ли8аются 
нарасстоянии не более чем 0,5 м от самой Верхней и самой нижней 
точки шахты. 
Этажные площадки должны быть оборудованы стационарным 

электрическим освещением, обеспечивающим ос8ещённость не 
менее 50 лк на уровне пола. Подход к помещению, 8 котором 
размещено оборудование лифта, должен быть оборудован 
стационарным электрическим освещением, обеспечивающим 
ос8ещiiнность не менее 50 лк на уро8не пола. 
Зоны размещения лифтового оборудования 8 машинном 

помещении и его технического обслуживания должны быть 
оборудованы стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим ос8ещённость не менее 200 лк. 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

1разраоотал рудейко 
Проверил рудейко 

Н. Контр Попова ,.--/7"щ� 
гип 

021-2016-3-ПЛ
11роектная аокументация замены пассажирского лиtрта жилого аома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3

освещение 
Оощие треоования 

Стадия \ Лист \ Листов 
П,Д \ 1 \ 5 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



1 Электрод8игатель леоёдки 
1 

Про8од для ос8ещения шахты лифта 
Входит 8 комплект лифто8ого оборудо8ания

t:Jt:Jt нг-L� .:fX 1,::;

Ос8ещение машинного помещения 
ВВГнг-LS Зх 1,5 

ВА4729 1Р 
16 А I ТЕХ.ЭТАЖ 

.Q .Q .Q 
" " <l.J " 
<l.J 

� :::i <l.J 
1.С) ::i:: 
1::) 1::) <l.J 1::) :.:: :.:: :::f :.:: 

·:::i •:::i <l.J •:::i 
:::i :::i (С) :::i 
:::f :::f ..._, :::f а 
� � 

<l.J 
� 

::::ri ::::ri ::::ri 
(С) (С) а 

(С) 

!:: 
::i:: 

!:: •:::i ..._, ..._, 
:::i ..._, 

<l.J <l.J 
С!.. :::f :::f 1::) :::f 

с1 с1 (С) с1 "'( 

11 этаж 

10 1 1О о 
О 01 1 01

Сущест8ующее 88одно-распределительное устройст8о здания. 

Для элек7еоснаожения лифта, освещения шахты и машинного помещения, а также для
освещения езопасности сохраняются существующие подводящие каоели. Для освещения шахты лифта и 
машинного помещения от автомата ВА4 729 1Р проложить новые каi5ели. 
Должен i5ыть предусмотрен аварийный источник питания освещения каоины с автоматической 

подзарядкой, способной при отключении электропитания оi5еспечивать в течение не менее 1 часа раооту 
системы освещения каоины лифта. 

021-2016-3-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №iJoк. ПоiJп. Дата 
11роектная аокументация замены пассажирского лиqJma жилого аома по 

aiJpecy: г. Липецк, ул. Горького, iJ.1 пoiJ. 3
1Разраоотал рудейко Стадия I Лист 1 Листов
Проверил Dудейко ПД 1 2 1 5

/ Схема электрическая ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
Н. Контр Попова ,..,;t�,r ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 
гип 



t1онтажная схема (1:20) 

ВА4729 1Р 
Бокс КНПн 112 

[8етильник 
О 1х18 

ВВГнг-LS 3*1,5 
ПВХ труоа 16 мм L=2м 

он 

3127 

Ведомость ооьемо8 

Розетка 
РА 16-004 2 ш 

Спосоо прокладки 

Нарка материала По стене Затяги8ание, 
бетонной, м 8 труоы,м 

Каоель ВВГнг-LS 3*1,5 14 

ПВХ труоа 16 мм 14 

Итого, м 

14 

14 

021-2016-3-ПЛ

Подп. Дата 
роектная окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3

удейко 
Стадия Лист 

ПД з 

Листо8 

5 

Н. Контр Попо8а 

t1онтажная схема 

(машинное помещение) ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г'::1/IЕВСКОЙ" 
гип 



Спецификация ооорудо8ания и материалов 

Наимено8ание и 
Тип, марка, 

Код 'f]оозначение За8од Един. 
Поз. техническая документа, ооорудо8ания Кол-80 Примечание 

изделия, материала изгото8итель изм. 
характеристика опросного 

листа 

1 2 з 4 5 6 7 в 

[8етильник 
Применять аналог с шт. 2 данными хар-ми 

Каоель ВВГнг-LS Зх1,5 м 42 

Выключатель ВА 10-041Ь шт. 2 

А 8тома тический ВА4729 1Р шт. 1 
8ыключатель 16А С 4,5 кА 

Розетка 
одноместная с 
заземлением РА 16-004 шт. 2 
открытой 
устано8ки 

[8етильник / lрименять аналог с шт. 9 данными хар-ми 
ПВХ труоа 16 мм м 14 

Пр__имечание 
Демонтаж 8 ооьеме монтажа 

021-2016-3-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №lдок. Подп. Дата 
11роектная аокументация замены пассажирского лисрта жилого аома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 
Разработал 5удейко Стадия I Лист 1 Листо8 
Про8ерил 5удейко Монтажная схема ПД 1 4 1 5 

/ (шахта лифта) ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
Н. Контр Попо8а г�щ� ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 
гип 
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Изн. Кол.уч. Лист NОдок. Подп. Дата 
Разработал 5удейко 
Проверил 'Jудейко 

/ 

Н. Контр Попова ,.-,;t'щ� 
гип 

�

�

� 

� 

-

+ 22. Q2Q

l_8 ост 

_1
+ 1

7
9,290

ост

+ 16,490
ост_16  

 

+

_l_ 
 
5

13,
ост
690

+
4

 10,890
ocm

+

_l__ 
�090 

ост

_J__2 
+5,290 

ост

+0,000 

jJ ост 

-1,250 
2риянок 

Ведомость объёмо8 

Способ прокладки 
Нарка 

По стене Затяги- Итого, материала бетонной 8ание 8 м 
м трубы, м 

Кабель 
ВВГнг-LS 

28 28 

Зх1,5 

021-2016-3-ПЛ  
11роектная dокументация занены пассажирского лифта жилого dома по

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 

Спецификация 
Стадия\ Лист Листов 

ПД 1 5 5 
ооорудо8ания и ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

материалов ЕКА ТЕРИНЫ Г':JЛЕВСКОЙ" 

3





':JТВЕРЖД�Ю, 

Заказчик: "Фонда капитального ремонта оощего инущест8а нногок8артирных доно8" 
Ооъект: г. !lипецк, ул. Горького, д.1 под. 3
Тон 2. Замена лифта 
Часть 2. ОДС 

Ведомость объема работ 
на замену пассажирского лифта 

N!! п/п На именода ние Ед. изм. Кол-до Примечание 

1 2 з 4 5 

1 Демонтаж датчика ИО 102-2 шт. 1 

2 Демонтаж олока лифтового шт. 1 

з Монтаж олока лифтового шт. 1 

4 Монтаж датчика ИО 102-2 шт. 1 

5 Затягивание продода до 6 мм.кв. в труоу м 20 

6 Затягивание продода до 16 мм.кв. 8 труоу м 10 

7 ПВХ труоа 16 мм м 30 

в 
Пусконаладочные раооты системы 

шт 1 
диспетчерского контроля 



Датчик 

ио 102-2 

Существующий провод НВ-0,35-2 шт 
в труое гофрированной ПВХ 10мм 

Существующий провод НВ-0,35-2 шт 
в труое гофрированнои ПВХ 10мм 

заземления 

Шахта лифта 

Су ествующий провод НВ-0,35-2 шт 
в O в _ ПВХ 10 

Станция управления лифтом 
тру е гофриро аннои мм Существующий 

провод ПВ 1-1,5 

Пускатель магнитный ПНА 

Машинное помещение 

�----+-,-,атчик охраны машинног 
омещения 

Станция 
управления 

лифтом 

Блок лифтовой БЛ 

Датчик контроля 
скорости 

Сеть 2208 

Короока 
оммуника ц ионно 

�-------1 ':JК-2П 
Линия связи к 
БЛ лифтов 2-4 

Примечание� 

К а оина лифта 

Центральный 
пульт 

Сеть 2208 

К видеомонитору 

Центральный пульт установлен 
у диспетчера на столе. 

Состав монтируемого ооорудования представлен в спецификации ооорудования и материалов. 
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Козин 

Заказчик: "Фонда капитального ремонта общего 

Объект: г. Липецк, ул Горького д.1 под. 3
Том 2 амена лифта 

Часть 3 Лифты 

Ведомость объема работ 
на замену пассажирского лифта 

№ п/п Наименование Ед. изм. 

1 2 3 

Строительные работы 

1 Разборка бетонных фундаментов м.куб. 

2 Заливка оетона м.куб. 

3 Монтаж металлической лестницы т. 

4 Окраска полов машинного помещения и приямка м.кв. 

5 Окраска стен машинного помещения и приямка м.кв. 

6 Окраска потолков машинного помещения м.кв. 

7 Разборка стяжки пола примка и МП м.кв. 

в Заливка стяжки пола примка и МП м.кв. 

9 Монтаж листа рифленого т 

Огрунтовка металлических конструкций 

10 (закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестница в приямок, лист рифленный) 

Окраска металлических конструкций 

11 (закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестница в приямок, лист рифленный) 

12 Изготовление оорамлений лифтовых проемов т 

13 Очистка стен от старой краски в МП и приямке м.кв. 

Монтажные работы 

13 Демонтаж лифта пассажирского 320 кг шт. 

14 Монтаж лифта пассажирского 400 кг шт. 

Пусконаладочные раооты 

15 
Пусконаладка лифта пассажирского 400 кг, 

шт. 
В остановок, система управления - жилая 

Прочие раооты 

16 
Полное техническое освидетельствование 
лифта 400 кг на В остановок 

шт. 

домов" 

Кол-во Примечание 

4 5 

0,098 

О, 13 

0,0134 

13 

33 

10 

2,5 

2,5 

0,046 

6 

6 

0,229 

33 

1 

1 

1 

1 



Пояснительная записка 

Здание жилое многоквартирное из железооетона имеет 9 этажей и поддал. 
Стены шахты лифта из железооетона. Проектом здания предусмотрен 1 лифт 
(грузоподъе·мностью 320 кг.) с количеством остановок 8 и верхним машинным 
помещением. 

Проектная документация предусматри8ает замену существующего 
пассажирского лифта, отраоота8шего сдой нормативный срок эксплуатации, на 
пассажирский лифт, соот8етст8ующий треоо8аниям Технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53770-2010, 
ГОСТ Р 53780-2010,ГОСТ 
Р 53781-2010, ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ Р 53783-2010, а также другим 
треоо8аниям настоящей проектной документации. 

Проектная документация выполнена в coom8emcm8uu с Техническим 
регламентом Таможенного союза "Безопасность лифто8" (ТР ТС 011/2011), 
"Правилами устройства электроустановок", "Правилами техники оезопасности 
при эксплуатации электроустановок потреоителей" ВСН 59-88, 
"3лектроооорудо8ание жилых и оощест8енных зданий", ГОСТ Р 53770-2010, ГОСТ 
Р 53780-2010 и прочей действующей нормативно-технической документацией. 

Нагрузки от главного при8ода лифтовой установки через вновь 
устанавливаемые металлические подлеае·аные оалки передаются на стены шахты 
лифта и воспринимаются их основанием. 

Замену лифта выполнять с заменой направляющих. Крепление кронштейнов 
направляющих и кронштейнов порталов i38ерей шахты выполнять в coom8emcm8uu 
с указаниями за8ода-изгото8ителя к существующим металлическим закладным 
деталям после про8едения их диагностики. В случае отдельного несовпадения 
мест крепления - стальными распорными дюоелями 12х80 мм. 

Перед началом раоот по монтажу ооорудо8ания лифта неооходимо провести 
диагностику существующих закладных деталей и существующего монорельса в 
машинном помещении. Провести испытание существующего монорельса в 
машинном помещении в coom8emcm8uu с установленным порядком. 

Демонтаж старого лифтового ооорудо8ания и монтаж нового ооорудо8ания 
лифта выполнять с каоины старого лифта переооорудо8анной в средство 
подмащи8ания при соолюдении треоо8аний Правил техники оезопасности и 
Охраны труда. 

По шахте и машинному помещению выполнять полосу заземления из Полос 
стальной (-4*25) в coom8emcm8uu с треоо8аниями ВСН 210-80 "инструкция по 
монтажу лифтов". 
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Проектом преdусматри8аются следующие основные работы: 

-демонтаж старого лифтового оборудования;
-демонтаж тумб старого лифта 8 приямке;
-демонтаж стяжки чистого пола приямка старого лифта;
-монтаж закладных деталей 8 приямке лифтами машинном помещении;
-монтаж лестницы для спуска 8 приямок;
-Выполнение от8ерстий 8 плите перекрытия шахты лифта;
-Выполнение бортиков (8ысота 50 мм) над отверстиями dля прохода тяговых
канатов и канатов ограничение скорости;
-замена д8ери машинного помещения;
-замена крышки люка;
-монтаж поdлебедочных балок;
-монтаж контура заземления по шахте и машинному помещению;
-монтаж нового лифтового оборуао8ания;
-монтаж освещения по шахте и машинному помещению;
-Выполнение цем.-песч. стяжки пола приямка ;

-покраскастен и пола приямка лифта;
-ремонт машинного помещения ( штукатурные и покрасочные работы);
-монтаж металлических обрамлении строительных проёмо8 шахты лифта.
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В связи с тем, что оооруоование лифта включает в сеоя источник шума, оыл 
произвеое·н акустический расче·т. которым подтверждена возможность применения 
в составе устанавливаемого лифта оооруоования, при раооте которого уровень 
созооваемого не превышает 73 gБа. При этом уровень шума в жилых помещениях 
не превысит допустимых велечин, уснановленных ГОСТ 12.1. 036-81. 
Устанавливаемый лифт должен оыть оооруаован поручнем, расположение 
которого должно оолегчать пользователь доступ в каоину и к устройствам 
управления лифтом, ооеспечивать возможность регулировки времени задержки 
начала закрывания дверей каоины лифта и шахты с момента их полного 
открывания в пределах 2-20 секунд, звуковой информатор о приоытии каоины на 
этаж, индикатор положения и направления движения каоины на первом этаже, 
оптические датчики задержки автоматического закрытия дверей каоины и 
шахты. 
Расположения ввода электроэнергии и заземления, а так же места установки 
выключателей освещения в плане машинного помещения указаны в проектнои 
документации. 
Потолок.двери, панели каоины, плинтусы - вандалостойкие, стальные окрашенные 
специальными эмалями, устойчивыми к механическим повреждениям. 
двери шахты - стальные окрашенные специальными эмалями. 
Пол - износостоикое покрытие. 
Поручень - круглыи. никелированный или хромированный или из нержавеющей 
стали. Расстояние между стеной каоины и частью поручня, предназначенной для 
рук пользователя, должно оыть не менее 35 мм. Высота от пола каоины до 
верхней части поручня, предназначенной для рук пользователя, должна 
составлять 900х25 мм. Панель управления - вандалостойкая стальная. Кнопки 
приказов с индикацией, подтверждающей нажатие. Размещение аварийных 
звуковых и визуальных сигналов в каоине лифта. Панель управления должна 
состоять из следующих элементов: кнопки с номерами этажей, кнопка "вызов 
диспетчера", кнопка "открывания дверей". 
Автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей при 
воздействии или перед воздействием створок на препятствие, находящееся в 
дверном прое·ме. Кнопки вызывных постов на этажах антивандальные. 
Минимальные размеры раоочей поверхности кнопок устройств управления должны 
иметь площадь, ограниченной вписанной окружностью диаметром 20 мм. 
!lифт должен оыть оооруоован устройством, контролирующим перегрузку каоины 
и предотвращающим движение каоины при размещении в неи груза массои, 
превышающей номинальную грузоподье·мность лифта на 10%, но не менее чем на 75 
кг, во всех режимах раооты. Расстояние по горизонтали между порогом каоины 
лифта и дверью шахты лифта не должно превышать 50 мм. 
Ширина в свету проёма дверей шахты лифта не должна превышать ширину в свету 
проёма дверей каоины оолее чем на 50 мм. с каждой стороны. 
Горизонтальное расстояние между створками двери каоины и створками двери 

шахты лифта не должно оыть оолее 120 мм. 
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двери и люки, а так же их замки должны в запертом положении выдерживать 
нагрузку не менее 300 Н ( со стороны, доступной для людей), распреiJелённую по 
круглой или квадратной площадке площадью 5 ctl- и приложенную под прямым 
углом к люоой точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом 
остаточная iJефформация не допускается. 
Станция управления лифта должна ооеспечивать возможность установки 
частичного преобразователя главного привода. Привод дверей лифта должен 
оыть оснаще·н частотным преобразователем. 
Относительная продолжительность включений ПВ устанавливаемого лифта 
должна составлять не менее 40 %.

Назначенный срок служоы устанавливаемого лифта должен оыть не менее 25 
лет. 
Уровень шума в каоине лифта: при установившемся движении не должен 
превышать 55 iJБa, при открытии ( закрытии) iJ8epeй не должен пре8ышать 60 
gБа. 
':::Jстана8ливаемый лифт и устройст8а оезопасности, указанные 8 Техническом 

лифто8 ", должны оыть регламенте Таможенного союза "Безопасность 
сертифициро8аны. 
BaвoiJ лифта 8 эксплуатацию должен 
8ыполнением треоо8аний Технического 
"Безопасность лифто8" 

оыть произ8еiJе'н с ооязательным 
регламента Таможенного союза 

При произ8оiJстве раоот 8озможно применение ооорудо8ания обладающего 
меньшим энергопотреолением, а так же с улучшенными эксплуатационными и 
техническими характеристиками по отношению к характеристикам, 
предусмотренным проектно-сметной документацией ( грузопоiJъе·мность лифта, 
скорость движения каоины лифта, назначенный срок служоы лифта, стоикость 
к механическому возiJейст8ию, относительную продолжительность 8ключений 
ПВ, точность остано8ки каоины лифта на уро8не этажнои площадки, 
ос8еще·нность каоины лифта и др.) 
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Технические треоования к авери машинного помещения 

1. дверь для rЗоступа в машинное отrЗеление rЗолжна оыть сплошной и не
открываться вовнутрь;

2. дверной проём rЗолжен иметь размеры в свету;

ширина - не менее О, В м;
высота - не менее 1, В м;

З. двери rЗля rЗоступа в машинное помещение, вместе с замками, rЗолжны

выоерживать в запертом положении нагрузку в 300 Н, равномерно
распреrЗелённую по круглой или кваоратной площаrЗке площаrЗью 5 см и

приложенную к аверной панели поrЗ прямым углом в люоой ее· точке и с люоой

стороны с упругой rЗеформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная
rЗеформация не rЗопускается.

4. дверь rЗля rЗоступа в машинное помещение rЗолжна оыть оооруоована замком,

отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - оез ключа;

5. дверь rЗля rЗоступа в машинное помещение металлическая однополая

ДП/'1-01/30.

Технические треоования к крышке люка, используемого rЗля поrЗачи оооруоования. 

1. Крышка люка должна оыть сплошной и не rЗолжна открываться вниз;

2. Усиление открывания крышки люка не оолее 150 Н;

З. В закрытом положении крышка люка не rЗолжна выоерживать оез остаточной
rЗеформации нагрузку 2000 Н, приложенную на площаrЗи О,2х0,4 м в  люоом месте

крышки.

4. Крышку люка rЗопускается запирать только изнутри;
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ПД 1 5 1 6 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



Общие треоодания 

1. За относительную отметку О, ООО принята отметка чистого пола пер8ого
этажа здания (1 ост.);
2. Отклонение осей шахты от Вертикальной плоскости не должно пре8ышать 10

мм по 8сей Высоте;
3. Отклонение от соосности проёмо8 для установки rJ8ерных порталов лифта не
оолее 10 мм.
4. Точность остановки каоины лифта на уро8не этажной площадки должна оыть
8 пределах, установленных ГОСТ Р 53780-2010 "Лифты. Оощие треооВания
оезопасности к устройству и установке".
5. OoopyrJo8aнue, Входящее 8 комплектации лифтоВого оооруrJоВания: частотный
преооразо8атель для главного npu8orJa, рассчитанныи на нагрузку,
пре8ышающую на 25% мощность электроrJ8игателя и леоёrJки, npu8orJ rJ8epeй с
частотным регулиро8анием, c8emorJuorJнoe ос8ещение каоины;
6. Огнестойкость rJ8epeй шахты - Е 30;
7. Лифт энергосберегающий с классом энергоэффектиВности не ниже "Б";
В. Изгото8ление и монтаж металлических конструкции произ8оrJить 8
соот8етст8ии с треооВаниями ГОСТ 23118-78 "Конструкции металлические
строительные", СНиП ///-18-75 "Металлические конструкции", СНиП 3.03.01-87
"Несущие и ограждающие конструкции".
9. Вокруг от8ерстий 8 перекрытии шахты для прохода тяговых канатов и
канатов ограничителя скорости Выполнить оортики Высотой 50 мм.
10. После монтажа 8се металлические оалки окрасить акрило8ой краской типа
ПМ -40 за rJ8a раза.
11. Все с8арочные раооты произ8оrJить по ГОСТ 5264-80 электродом марки МР-3.
Контроль с8арных ш8о8 - Внешним осмотром.
12. Вентиляция каоины лифта должна оыть Выполнена 8 соот8етст8иии с
треоо8аниями настоящей проектной документацией.
13. Температурный режим 8 шахте лифта от +5 до +40, 8 машинном помещении
от +5 до +40. Относительная Влажность Воздуха при температуре +25 не оолее
80%.
14. Вентиляционные отВерстия каоины должны оыть Выполнены или размещены
так, чтооы через них не проше·л изнутри каоины стержень диаметром оолее 10
мм. Площадь 8ентиляционных от8ерстий, как 8 Верхней так и 8 нижней частях
каоины должна соста8лять не менее 1 % от полезной площади каоины.
15. Приямок лифта, пол и стены машинного помещения окрасить краской типа
ПФ-115 за rJ8a раза (после монтажа оооруrJо8ания лифта).

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

1Dазраоотал руiJейко 
Про8ерил руiJейко 

/ 

Н. Контр Попо8а ..... ��,t' 
гип 
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Замена пассажирского 

лифта 

CmaiJuя I Лист I Листо8 
ПД 1 6 1 6 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г'::JЛЕВСКОЙ" 



Ведомость чертежей Ведомость спецификаций 

Лист Наименодание Примечание Лист Наиненобание Примечание 

1 Общие данные 1 Спецификация расхода металла 

2 План приямка; План шахты 2 Спецификация оr:нодных строителью,1х мamepuaлofJ 

3 Разрез 1-1 

4 Разрез 2-2 

5 План машинного помещения 

6 Даннь1е для заказа {устанодки) лифта 

7 Узлы 

в Деталь Щ-1 

9 Деталь Щ-2 Спецификация расхода металла 
10 Деталь Щ-3 

11 Крепление обранлений ддерей шахты Длина, н Вес. кг 

Обозн. НаиненоtJание Прафипь Кол, гост 
12 Лестница для спуска tJ приямок 

Един. Общ. 1 п/м Общ 

Бм-1 Балка IN 10 2 2,0 4,0 9,46 36,84 8239-89 

3g-1 Закладная деталь -10х420х220 1 - - - о.в 1990- 74 

3g-2 Закладная деталь -10х200х400 2 - - - 12,6 -//-

3g-3 Закладная деталь -10х300х200 2 - - - 9,4 -//-

3g-4 Закладная деталь -10х300х150 4 - - - 14 -//-

Спецификация основных строительных материалов Л-1 Лист рифленный -4х660х200 в - - - 33.6 8568-77 

Стальной распорный дюбель 12х120 24 

Наиненодание Марка Коп-во Примечание гост 

Ддерь машинного помещения ДПМ-01130 размер 800х2000 1 

Крышка люка 1 

Цен-песч раствар 0,30 ,!-
1 .  * Размеры уточнить перед заказом; 

Размер в свету 800х800 

н100 25328-82 2. ** Размер уточнить перед за ка зон. 

Бетон БСГ 815 П1 F 100 W4 0,03 м3 25192-82 

Эналь ПФ-115 в кг 
021-2016-3-П!l

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
11роектная dокументация замены пассажирского лисрта жилого dома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 
1°азработал 'Будейко .Jаказчик: Фонd капитального ремонта общего Стадия I Лист Листов 
Проверил рудейко 

имущества многоквартирных аомов ПД 1 1 Липе11кой области 12 

/ ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
Н. Контр Попова �71�-е Общие данные 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 
гип 



Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
План приямка; План шахты

2 12

Ширина шахты 1576

15
0
*

Г
л
у
б
и
н
а
 ш
а
х
т
ы
 
17

2
4

7
3
5
*

7
7
0

455*

1576

200 500

150

300

2
2
0

115 300115 420
210

200500

325 325

2
4
5
*

295* 980 295*

Ось противовеса

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы

Вход
в лифт

Поручень

Существующие тумбы

демонтировать

350Х350Х400

План приямка (1:15)

Ось противовеса

Железобетонные
стены шахты лифта

1 (л. 3) Вход
в лифт

План шахты (1:15)

1

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы

Лестница для

спуска в приямок

После монтажа оборудования лифта

в приямке залить стяжку Н 50 мм

из цем песч раствора М 100

в габаритах приямка

3q-2

3q-2

3q-3

3g-1 3g-3

2

Ш-1

Л-1
Щ-2

Перила
Н 700 мм

(min)

7
3
5
*

17
2
4

2
0
0

11
0

7
7
0

3
5
0

3
5
0

4
0
0

Дверь 650x2000

Проем 750x2100 455*

11
2
0

3
6
5
*

1. * Размер уточнить перед монтажом .

2. ** Размер для справок

2

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области

Проектная документация замены пассажирского лифта жилого дома по

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3

Разработал

Н. Контр

021-2016-3-ПЛ

Будейко

Будейко



Водоэмульсионная окраска с 
преддарительной очисткой 
старой краски 

Сущест8ующее 
машинное помещение 

Эмаль ПФ-115 ( дысотой 2000 мм) 
за дда раза, с преддарительной 
отчисткой старой краски 

ригель 

Железобетонные 

+ 19 290 - 7 ост. 
+ 16 490 - 6 ост 
+ 13 690 - 5 ост.
+ 10 890 - 4 ост. 
+8 090 - 3 ост.
+5 290 - 2 ост.

" 1/ 
8 обры8е 

Сущест8ующие 
закладные детали 

-

Сущест8ующие Тумбы 
демонтиро8ать 
350Х350Х400 

ем.-песч. аст8о М 100 

CIJ 
<а 
а 

<а 
::::, 

а

с: 
,.Q 

с::, 

Лист №док. Подп. Дата 
удейко 
удейко 

Н. Контр Попо8а 
гип 

1 - 1 ( л. 1) (1:40) 0 

Сущест8ующий 
монорельс 

Бм-1 

:.;; 
:t: 

� 
(::, 
"" 
,.Q 

с::, 

с:, 
с:, 
с:, 
"' 

,.Q 
Q. 
CIJ 

<а 

,.Q 

CIJ 
<а 
<:::::( 

с:, 
� 
"' 

:CIJ 
а 

g 

с:, 

� 
"' 

;;: 
:CIJ а 
g 

lГ) 

;;: 

с:, 

"'' 

'CIJ 

а с: 
(::, 

е:: а 
l.J 

Q:) 

� 28.835 

+26,235 

'G:26 035 

Вход 
8 лифт 
.._ 

+ 22,090
_l__ 8 ост. 

Вход 
8 лифт 
..____ 

0,000 

-1,250 -1,300
.i_риямок _[

Демонтаж старой стяжки с 

последующей залидкой 
нодой стяжки чистого пола 

021-2016-3-ПЛ
роектная окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 

Разрез 1-1 

Стадия Лист Листо8 
ПД 3 12 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г':JЛЕВСКОЙ" 

20
00

24
00

26
00



[ущестfJующее 
машинное помещение 

Бм-1 

Существующий 

ригель 

[ущестfJующие 
эакла ные етали ля 

крепления napmaлofJ 
дfJерей шахты 

+16 490 - 6 ост
+13 690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+В 090 - 3
+5 290 - 2

Выполнить omfJepcmuя для 

устаноfJки cfJemofJoгo табло 

Цем.-песч. acmfJo /1100 

[ущестfJующие тумбы 
демонтироfJать 

зsох зsох 400 мм 

Иэм. Кол.уч. Лист N!!дак. Подп. Дата 
удейко 

удейко 

Н. Контр Попова 

гип 

2 - 2 (л2) (1:40} О

о 

71; 26,835 

[ущестfJующий 
монорельс 

:а 
:,: 

::, 

1О 

d 

д 

о 

+26,235

-Т:26,035 

+22,090
Lв ост. 

[ущестfJующие omfJepcmuя для 

устаноfJки fJыэыfJных annapamofJ 

0,000 

Лестница для 
спуска fJ приямок 

Демонтаж старой стяжки с 
последующей эалиfJкой ноfJой 
стяжки чистого пола приямка 

021-2016-3-ПЛ
акументация замены пассажирского ли та жилого ома па 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 

Стадия Лист Листов 

ПД 4 12 

Разрез 2-2 ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 

2
40

0

2
600



План машинного помещения (1:20) 

400 

88oiJ э/ энергии Бм-1 

88oiJ заземления 

800 1020 

с:, 

t Вход [ущестдующий 

8 лифт 
с:, с:, 

монорельс 
� с:, 
"' 

с:, 

)<;;: 
"' 

)<;;: 
с:, 
с:, 

1": Заменить крышку 
'<1.1 

люка монтажного 
с§- с:, 

;:::!: 

Заменить iJ8epь 
1220 машинного помещения 3127 

1. * Размер уточнить перед монтажём;
2 Размеры привязок осей каоины и противовеса уточнить при провеске шахты лифта

при выполнении монтажных раоот. 
3. Существующую монорельсовую оалку зачистить, оораоотать антикоррозным составом и окрасить
4. План отверстий в плите перекрытия шахты лифта см. д.6;
5. Размеры крышки люка монтажного и авери машинного помещения уточнить перед заказом.

Изм. Кол.уч. Лист №iJoк. Подп. Дата 

удейко 

удейко 

Н. Контр Попова 

гип 

021-2016-3-ПЛ
роектная окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, iJ.1 под. 3

План машинного 

помещения 

Стадия Лист Листо8 

ПД 5 12 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г1:JЛЕВСКОЙ" 

95
0

3
19

3



"А"( л.5) (1: 10) 

---,----,� 

Бм-1 3 g-4 --
� 2 шт. 

4r \� 
os

-
1 .4

� �· 105 90 
� 

t 
O 

зоо JН1-Ь,.5 

4-4 (1: 10)

Бм-1 

� 

r 

� 2
ш

� 

� 

х- х 

JН1-Ь,.5 

Чистый пол 

J 
машинного

_ _____,_..._ помещения 

Изм. IКол.уч.1 Лист 1 №док. 

lDa эра ботал рудейко 
Проверил рудейко 

Н. KoнmfJ_ !Попова 
гип 

.. 
-

:..,; 
C'-J 

l 300 �
Стальной распорный дюбель 

'& 12 мм на глубину 120 мм (2 шт). 

1. * Размер уточнить перед монтажом;
2. ** Размер для спрадок

021-2016-3-П/1

Подп. 1 Дата I 
!!роектная dокументация замены пассажирского лифта жилого аома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 
Jаказчик: Фонд капитального ремонта-оощего- Стадия Лист Листов имущества много�вартирных домов 

ПД 6 12!JШ1e1JJSQJ)_ области 
_/___ 

r-7!'i9f>o-e 
Данные для заказа лифта 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУ!lЕВСКОЙ" 



Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
Данные для заказа лифта

545

План отверстий в плите перекрытия

шахты лифта (1:15)

2 отв.
60х100 мм

Ось противовеса

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы2 отв.

150х100 мм

Отв

100х150 мм

Вход в

лифт

Внутренний контур

шахты лифта

Вогруг отверстий для прохода канатов выполнить бортики
высотой 50 мм от чистого пола из уголка 50х50х5

Данные для заказа (установки) лифта

1.

Назначение здания в котором

устанавливается лифт

его почтовый адрес

Жилое.
г. Липецк,

ул. Горького д .1 под . 3

2. Назначение лифта Пассажирский

3.

Грузоподъёмность скорость Q=400 kg, V=1,0 м/с4.

Высота подъёма кабины м5.

Размеры кабины (ширина глубина высота) 950х1100х21006.

Число остановок кабины7.

Высотные отметки остановок8.

Отметка основной посадочной
погрузочной площадки 0,000 (1 ост.)9.

Требуется ли выход на две

противоположные стороны
Не требуется10.

Количество дверей шахты11.

Система управления
Смешанная собирательная

при движении кабины вниз
12.

Управление пассажирскими лифтами13.

Напряжение сети 380В; 50Гц14.

Требуются ли перила на крыше кабины Требуются15.

Место расположения шахты Внутри здания16.
Число заказываемых лифтов с одинаковой
характеристикой 1 (один)17.

Сейсмичность района установки лифта до 6 баллов18.

Дополнительные требования

Огнестойкость дверей
шахты Е 30

Привод двигателя лебеди с
частотным регулированием

Привод дверей с частотным
регулированием

Одиночное
2
10

2
0
0

2
4
0

7
7
0

1 отв.
60х100 мм

19.

Тип лифта

7 12

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области

Проектная документация замены пассажирского лифта жилого дома по

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3

Разработал

Н. Контр

021-2016-3-ПЛ

Будейко

Будейко

22,090

8

8

0,000;+5,290;+8,090;
+10,890;+13,690;+16,490;

+19;290;+22;090.

ПП-0411 модель "Ecomaks"

Строительное задание

А34-02.02-14 ОАО "Щербинский

лифтостроительный завод " или

аналог



Деталь Щ-1 (1:4) 

.....--' 

д 
- ��

с:, �r� 
н_\,_�, 

l У50*

1. Разнер уточнить перед заказан; 
2. " Разнер обеспечить инструнентон; 

с:, "' 

0--

д 

..l_j О,Г jд I 

J 
_!!__/ 

.. 
.. 
.. 
"'... ,
� 
"' 

З. '"Длина указана с припускон под пригонку по несту - по торцу В; НапраtJление шлифобки 
4. Внутренние радиусы сгибов 1,4:t0, 15 нн.; 
5. Неуказанные допуски и предельные отклонения линейных разнерод: :t!T1312; 
6. Риски, царапины и другие дефекты подерхностей с лицедой стороны не допускаются. 

Изм. IКол.уч.1 Лист 1 №док. Пооп. Дата 
1Ра зра оотал рудейко 
Проверил рудейко 

/ 

н. Контр_ Попова ('��-е 
гип 

Развертка дета ли Щ-1 

.. 
.. 
.. 
"'... ,
�"'

200* L 150* 20 
370* 

021-2016-3-ПЛ

�

f!роектная dокументация замены пассажирского лифта жилого dома по 
aiJpecy: г. Липецк, ул. Горького, iJ.1 под. 3

3аказчик: 
инущества 

Фонд 
нного
капитального 

вартирных 
ренонта 

донов 
общего Стадия Лист Листов

ПД В 
!lипе11коu_обла сти 12 

Деталь Щ-1 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУl!ЕВСКОЙ" 



Деталь Щ-2 (1:4) 

-!с 
с::::, 
с::::, 

............ 

2 • 
...---

д 
-

l\:r,, J г1 
с::::, 

СшlТ
"'

1. Размер уточнить переа заказом; 
2. •• Размер обеспечить инструментом; 
3 .... Длина указана с припуском поа пригонку по месту - по торцу В; 
4. Внутренние рааиусы сгиоов 1,4:tO, 15 мм.;
5. Неуказанные аопуски и преаельные отклонения линейных размеров: :t!Т13!2; 
6. Риски, царапины и аругие аефекты поверхностей с лицевой стороны не аопускаются.

Изм. IКол.уч.1 Лист 1 №док. 

loa зра оотал рудейко 

Проверил рудейко 

Н. Контр Попова 

гип 

д 

AI 0,2" 11-
Развертка детали Щ-2 

�

-!с 
-!с 
-!с 
"' 
+1 

� rr----, 
"' 

�
�

-!с 
-!с 
-!с 
"' 
+1 

с::::, lr) 
с::::, 

Напрадление шлифобки 
20 150* l 200* 

Подп. Дата 

/ 

r-'/1 (QrlQ ..е 

370* 

021-2016-3-П//

11роектная оокументация замены пассажирского лифта жилого оома по 
адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 
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3аказчик: Фонд капитального ремонта оощего 
I 

Стадия 
' 

//ист '
//истов 

имущества много�вартирных аомов 
ПД 9 Липеикои ооласти 

Деталь Щ-2 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУ!!ЕВСКОЙ" 



Деталь Щ-З (1:4) 
Раз8ёртка деталей Щ-3 

!�� 990 

950 
20 

12....,.,_, � 
_..., 

� 
<:::, <:::, 

;:1 ���}-
� С'; 

ic ic 
<:::, <:::, 

200* � � 
ic <:::, <:::, 

д °' 

ic 150* 150* 20 
<:::, ..

<:::, <:::, 
С'; <:::, 

650 

<:::, 1. Размер уточнить перед заказом; 
°' 2 ... Размер обеспечить инструментом; 
°' 

Напоавление шлитовки З. "'Длина указана с припуском под пригонку по месту - по торцу В; 
v 4. Внутренние радиусы сгибов 1,4:tO, 15 мм.; 

-'/ 5. Неуказанные допуски и предельные отклонения линейных размеров: :t!Т1312: 
6. Риски, царапины и другие дефекты поверхностей с лицевой стороны не допускаются. 
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Изн. Кол.уч. llucm №док. Подп. Дата 
11роектная аокунентация занены пассажирского лиrрта жилого аона по 

адресу: г. !lипецк, ул. Горького, д.1 под. 3

Разработал 6уаейко Jаказчик: Фонд капитального ремонта общего Стадия J Лист 1 Листов 
Проверил 6уаейко 

имущества многоквартирных домов 
ПД 1 10 1 12 Липеикой области 

200* ?l / ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
Н. Контр Попова ,.-�щ� Деталь Щ-3 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 
гип 



Позиция Длина.мм 

д 150* 

ь 200* 

с 150* 

d 650 

е 2050 

1. * Размер перед монтажом. 

Стена шахты 

Притолока оорамления 

Стойка оорамления 

От8ерстия под заклёпки (для крепления к д8ерям шахты) 

От8ерстия под дюоеля (для крепления оорамления к стене шахты) 

Спецификация металлических 
оорамлений 

Вес, кг 
Ооозначение Кол-80 

Един. Оощ. 

Щ-1 8 11, 9 95,2 

Щ-2 8 11, 9 95,2 

Щ-3 8 4,9 39,2 

Оощий 8ес 229,6 

2. От8ерстия под заклёпки (17 шт.) с8ерлить с шагом 300 мм.
3. От8ерстия под дюоеля (t16x60 13 шт) с8ерлить с шагом 500 мм.

Подп. Дата 

удейко 

Н. Контр Попо8а 

гип 

021-2016-3-ПЛ
роектная окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3 

Крепление оорамлений 

д8ерей шахты 

Стадия Лист Листо8 

ПД 11 12 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



Лестница для спуска в приямок (1:10) 

1 2 1

1
� 

( 
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350 

-

с:, 

1 2 1
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__/ 

� 
" 

-7 

� / 
с:, 

2
с:, 

� 
' 

--? 

/ 
с:, 

2

� \ ---; 

� / 

� 

Длина, м Вес, кгОоозна ченuе Наименование Профиль Koл-fJo гост
Един. Оощ. Оощ.

1 Уголок L50x50x5 2 1,25 2,5 9,4 8509-93

2 ':Jголок L50x50x5 3 0,35 1,05 4,0 -//-//-

1. сварные соединения выполнить по ГОСТ 5264-80* электродом марки НР-3.
Контроль сварных соединений - внешним осмотром. 
2. Лестницу окрасить эмалью типа ПФ-115 за 2 раза.
3. Насса лестницы - 13,4 кг. 

021-2016-3-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №док. ПоiJп. Дата 
11роектная оокументация замены пассажирского лифта жилого оома по 

aiJpecy: г. Липецк, ул. Горького, iJ.1 noiJ. 3

Dазраоотал )удейко Стадия I Лист I ЛucmofJ
ПроfJерил )удеико Лестниц а для спуска ПД 1 12 1 12 

/ 8 приямок ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА
Н. Контр ПonofJa r-?lщ� ЕКА ТЕРИНЫ Г':JЛЕВСКОЙ"
гип 



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Замена пассажирского лифта 
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Здание по адресу: 

г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4

том 1 

тзк 

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего имущества 

многоквартирных домов Липецкой области 

Генеральный директор 

Липецк 2016 





ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛИФТА, ШАХТЫ 
ЛИФТА И МАШИННОГО ПОМЕЩЕНИЯ. 

№ 

п/п 
Наименование параметра Значение 

1 Тип лифта Электрический, Пассажирский 

2 Грузоподъёмность 320 кг 

3 Регистрационный номер 1080 

4 Заводской номер 26666 
5 Скорость 0,71 м/с 

6 Количество этажей и остановок 9 этажей, 8 остановок 

7 Год монтажа 1978 г 

8 Гаоариты шахты (ШхГ) 1576х1724 

9 Материал шахты Железооетон 

10 Состояние шахты Удовлетворительное 

11 Гаоариты приямка (ШхГ) 1576х 1724 мм 

12 Г луоина приямка 1250 мм 

13 Наличие прохода под приямком Отсутствует 

14 Состояние приямка Удовлетворительное. Существуют 
две тJмоы из железооетона 
(350х 50х400) 

Направляющие каоины выполнены 
Состояние направляющих каоины, из стального тавра НТ-3, противовеса-из 

направляющих противовеса, крепления стального уголка 50х5,находятся в 
15 кронштейнов и закладных элементов, неудовлетворительном состоянии. Крепление 

схема крепления кронштейнов и направляющих выполнено 
закладных деталей, привязка к стенам с помощью сварки к металлическим закладны,.. 

шахты деталям.Состояние закладных деталей 
удо8лет8орительное. 

16 Ра�мер строительного проёма 
двереи шахты, размер дверей шахты 

Прое·м 750х2100 мм 

дверь 650х2000 мм 
17 Состояние дверей шахты лифта Неудовлетворительное 

Незначительные трещины, 
расколы глуоиной до 1 мм. 

18 Состояние машинного помещения Состояние крышки монтажного 
люка и двери машинного 

помещения-
-неудовлетворительное.

Описf#;ие олочнgго помещения
19 ля лиt,то с нижним Отсутствует располож нием маушнного

помещения. 





Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
План приямка; План шахты
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- 1,250

Вход
в лифт

Лестница для
спуска в приямок

    Тумбы
    350Х350Х400

План приямка (1:15)

Ось противовеса

Железобетонные
стены шахты лифта

1 (л. 2)

Вход
в лифт

План шахты (1:15)

Ось кабины
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7
7
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7
3
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3
5
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Разработал

Н. Контр
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Будейко

Будейко



На шинное 
помещение 

Ригель 

Железобетонные 
стены шахты лифта 

+ 9 - 7 т.
+ 16 4 90 - 6 ост
+ 13 690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+8 090 - 3 ост.
+5 290 - 2 ост.

в обрыве 

Закладные детали 

Тумбы 

CI.J 
<х::, 
с, 

<х::, 
::::, 

с, 

с: 

с::, 

350Х350Х400 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

азработал Будейко 
Про8ерил Будейко 

Н. Контр Попова 
гип 

1 - 1 ( л.1) (1:40) О 

� 28.835 

Нона ельс 

::;; 
:i: 

� 
t::1 
� ..Q 

Cl. ..Q 
CI.J 

с::, 
� 

..Q 

CI.J 
<х::, 

� 

с:, с:, 

с:, с:, 

� "" "" 

� 

с:, 

� 
"" 

'CI.J 
с, 

g 

1:: 

�-

1:: 
'CJ.J 

с:, с, 

� с: 

"" t::1 

1:: Е:: 

'CJ.J с, 

с, 
'-' 

g CQ 

с:, 

+26,235

l'z:26 035 

Вход 
в лифт 
...._ 

+ 22,090
± 8 ост. 

Вход 
в лифт 
....__ 

0,000 

-1,250
..Ji.оиямок 
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Изм. Кол.уч. Лист №док. 

азработал Будейко 

Проверил Будейко 

Н. Контр Попова 

гип 

400 

Подп. 

План машинного помещения (1:20) 

780 

Дата 
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с:, 
с:, 

Моно ельс 
с:, 
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с:, 
с:, 
Q:) 

1350 

3100 
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аказчик: Фонд капитального ремонта общего Стадия Лист 
инущестда нногокдартирных донод 

Липе кой области 
ПД 3 

ома по 

Листод 
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План машинного помещения 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
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Заказчик: "Фонда капитального ремонта общего имущества многоквартирных донов" 

Объект: г. Липецк, ул. Горького, iJ.1 под. 4 

Том 2. Замена лифта 

Часть 1. Электрооборудование 

Ведомость ооъема раоот 
на замену пассажирского лифта 

№ п/п Наимено8ание Ед. изм. Кол-80 Примечание 

1 2 з 4 5 

1 Демонтаж выключателей /розеток шт. 2 

2 Установка с8етильников шт. 11 ( лиоо эквивалент) 

з Установка выключателя ВА 10-041Ь шт. 2 ( лиоо эквивалент) 

4 Установка одноместной розетки с шт. 2 ( лиоо эквивалент) 
заземлением открытой устано8ки РА 16-004 

5 Монтаж каоеля ВВГнг-LS 3*1,5 м 42 

6 
Установка автоматического выключателя шт. 1 ( лиоо эквивалент) ВА4729 1Р 16 А С 4,5 кВа 



освещение 
Оощие треоования 

Питание электрического освещения шахты осуществляется от 
осветительной сети здания. 
Проектной документацией предусматривается 

реконструкция стационарного освещения в машинном помещении и 
шахте лифта. 
Освещение ка оины лифта должно оыть выполнено с применением 

светильников на основе светодиодов ( срок служоы применяемых в 

светильниках светодиодов не менее 100 ООО часов). 
Уровень освещ ённости купе ка оины лифта на уровне пола должен 

оыть не менее 100 люкс. 
Для освещения шахты лифта в качестве источников света 

должны оыть применены компактные люминесцентные лампы 
обеспечивающие освещённость не менее 50 лк при закрытых 
дверях шахты. Крайние аппараты освещения устанавливаются 
нарасстоянии не оолее чем 0,5 м от самой верхней и самой нижней 
точки шахты. 
Этажные площадки должны оыть оборудованы стационарным 

электрическим освещением, обеспечивающим освещённость не 
менее 50 лк на уровне пола. Подход к помещению, в котором 
размещено оборудование лифта, должен оыть оборудован 
стационарным электрическим освещением, обеспечивающим 
освеще·нность не менее 50 лк на уровне пола. 
Зоны размещения лифтового оборудования в машинном 

помещении и его технического обслуживания должны оыть 
оборудованы стационарным электрическим освещением, 
обеспечивающим освеще·нность не менее 200 лк. 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
Dазраоотал Будейко 
Проверил Будейко 

Н. Контр Попова 
гип 
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освещение 
Оощие треоования 

Стадия I Лист I Листов 
ПД 1 1 1 5 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУ/JЕВСКОЙ" 



-"""---+-п---о ЭлектроiJ8игатель леое·iJки1 
1 

Пpo8oiJ для ос8ещения шахты лифта 
8ходит 8 комплект лифтового оборудования 

/:J/:JI нг-L:::, jXl,'J 

Освещение машинного помещения 
ВВГнг-LS Зх 1,5 

ВА4 729 1Р 
16 А I ТЕХ.ЭТАЖ 

-О -О -О 
<;;: <;;: QJ <;;: 

� � ::::i QJ 

::r: 
C;j C;j QJ C;j 
:-:.:: :-:.:: :3' :-:.:: 

•::::i •::::i QJ •::::i::::i ::::i се ::::i
:3' :3' '--' :3' С) 
� � 

QJ 
� 

::::t) ::::t) ::::t) се се С) се 
Е:: ::r: Е:: ·::::i '--' '--' ::::i QJ 

ct. 
QJ 

:3' :3' C;j :3' 
� � се � "'( 

11 этаж 

1 ) 1 1О о О 01 1 01

Существующее вводно-распределительное устройство здания. 

Для электроснабжения лифта, освещения шахты и машинного помещения, а также для 
освещениябезопасности сохраняются существующие подводящие кабели. Для освещения шахты лифта и 
машинного помещения от автомата ВА4 729 1Р проложить новые кабели. 
Должен быть предусмотрен аварийный источник питания освещения кабины с автоматической 

подзарядкой, способной при отключении электропитания обеспечивать в течение не менее 1 часа работу 
системы освещения кабины лифта. 

021-2016-4-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
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Разработал Будейко Стадия I !lucm 1 !lистов
Проверил Будейко пд 1 2 1 5 

/ Схема электрическая ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 
Н. Контр Попова ,-r;fщ� ЕКА ТЕРИНЫ ГУ/lЕВСКОЙ" 
гип 



ВА4729 1Р 
Бокс К!1Пн 112 

Монтажная схема (1:20) 

светильник 
О 1х18 

ВВГнг-LS 3*1,5 
ПВХ труба 16 мм L=2м 

011 

св тильник 
Л 1х18 

Розетка 
РА 16-004 2 ш 

3100 

Ведомость обьемов 

Способ прокладки 

!1арка материала По стене Затягивание, 
бетонной, м в трубы,м 

Кабель ВВГнг-LS 3*1,5 14 

ПВХ труба 16 мм 14 

Итого, м 

14 

14 
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Спецификация ооорудо8ания и материалов 

Ноимено8оние и 
Тип, марко, 

Код 'Обоз но чение Зо8од Един. 
Поз. техническая документа, оборудо8ония Кол-80 Примечание 

изделия, материала изгото8итель изм. 
хора ктеристико опросного 

листа 

1 2 з 4 5 6 7 8 

С8етильник 
Применять аналог с 

шт. 2 донными хор-ми 

Кобель ВВГнг-LS Зх1,5 м 42 

Выключатель ВА 10-041Ь шт. 2 

А 8томо тический ВА4 729 1Р шт. 1 
Выключатель 16А С 4,5 кА 

Розетка 
одноместная с 
заземлением РА 16-004 шт. 2 
открытои 
устоно8ки 

[8етильник l!рименять аналог с шт. 9 донными хор-ми 
ПВХ труба 16 мм м 14 

Пе_имечоние 
Демонтаж 8 объеме монтажа 

021-2016-4-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №iloк. Поilп. Дата 
l!роектная аокументация замены пассажирского лифта жилого аома по 

ailpecy: г. Липецк, ул. Горького, il.1 noil. 4 
Ьазроботол Будейко Стадия I Лист 1 Листо8 
Про8ерил Будейко Нонтажная схема ПД 1 4 1 5 

/ (шахта лифта) ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
Н. Контр Попо8о ,.-�(АЦ)� ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 
гип 
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2.2.,090 
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-

-

-
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+_l_  17 
9

ост
,290

 

+
_1 6

16,490
ост

+ 13,690

_1_ 5 ост 

+ 10,890
_l_=5ocm 

+
j__ 

8,090
ост

+5,290
ост__,[_2 

 
 

+0,000
jJ ост 

-1,250
_li7риямок 

Ведомость обьёмо8 

Способ прокладки 
Марка 
материала По стене Затяги- Итого, 

бетонной 8ание 8 м 
м трубы, м 

Кабель 
ВВГнг-LS 

28 28 
Зх1,5 
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адресу: г. /lипецк, ул. Горького, д.1 под. 4 

Спецификация 
Стадия I Лист Листо8 

ПД 1 5 5 

ооорудо8ания и ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 
материалов ЕКА ТЕРИНЫ Г'::/1/ЕВСКОЙ" 

4

3





':JТВЕРЖДА!Q 

Козин Гуле8ская 

Заказчик: "Фонда капитального ремонта оощего инущест8а нногок8артирных донов" 
Dоьект: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 
Тон 2. Замена лифта 
Часть 2. DДС 

Ведомость объема работ 
на замену пассажирского лифта 

№ п/п Наименование Ед. изм. Кол-во Примечание 

1 2 з 4 5 

1 Демонтаж датчика ИО 102-2 шт. 1 

2 Демонтаж блока лифтового шт. 1 

з Монтаж блока лифтового шт. 1 

4 Монтаж датчика ИО 102-2 шт. 1 

5 Затягивание провода до 6 мм.кв. в трубу м 20 

6 Затягивание провода до 16 мм.кв. в трубу м 10 

7 ПВХ труба 16 мм м 30 

в 
Пусконаладочные работы системы 

шт 1 
диспетчерского контроля 



Существующий провод НВ-0,35-2 шт 
в труое гофрированной ПВХ 10мм 

Существующий провод НВ-0,35-2 шт 
в труое гофрированной вх 10мм 

Датчик 

ио 102-2 

заземления 

Шахта лифта 

Су ествующий провод НВ-0,35-2 шт 
в O в _ ПВХ 10 Станция управления лифтом Существующий 

провод ПВ 1-1,5 
тру е гофриро аннои мм 

Пускатель магнитный ПМА 

Машинное помещение 

!датчик охраны машинног1
rомещения 

г м 
Датчик контроля

1 Станция скорости 
управления Блок лифтовой БЛ 

лифтом 

t _l_ 

ц 1Каоина лифта 
Сеть 2208 

Короока -

'<OMMYHUKaЦUOHHaf Центральный К видеомонитору 
':JК -2П -

Линия связи к 
БЛ лифтов 2-4 

Примечание� 

пульт 

f 
Сеть 2208 

-

� 

Центральный пульт установлен 
у диспетчера на столе. 

Состав монтируемого ооорудования представлен в спецификации ооорудования и материалов. 

Изм. Кол.уч. Лист NОдок. Подп. Дата 
азраоотал Будейко 

Проверил Будейко 

Н. Контр Попова 
гип 
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УТВЕРЖДАЮ 

Козин 

Заказчик: "Фонда капитального ремонта общего 

Объект: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4
Том 2. Замена лифта 

Часть 3. Лифты 

Ведомость объема работ 
на замену пассажирского лифта 

No п/п Наименование Ед. изм. 

1 2 3 

Строительные раооты 

1 Разоорка оетонных фундаментов м.куо. 

2 Заливка оетона м.куо. 

3 Монтаж металлической лестницы т. 

4 Окраска полов машинного помещения и приямка м.кв. 

5 Окраска стен машинного помещения и приямка м.кв. 

6 Окраска потолков машинного помещения м.кв. 

7 Разоорка стяжки пола примка и МП м.кв. 

в Заливка стяжки пола примка и МП м.кв. 

9 Монтаж листа рифленого т 

Огрунтовка металлических конструкций 

10 ( закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестниц а в приямок, лист рифленный) 

Окраска металлических конструкций 

11 (закладные детали, монорельс, стойка, м.кв. 

лестниц а в приямок, лист риф ленный) 

12 Изготовление оорамлений лифтовых проемов т 

13 Очистка стен от старой краски в МП и приямке м.кв. 

Монтажные раооты 

13 Демонтаж лифта па[[ажирского 320 кг шт. 

14 Монтаж лифта пассажирского 400 кг шт. 

Пусконаладочные раооты 

15 
Пусконаладка лифта пассажирского 400 кг, 

шт. 
В остановок, система управления - жилая 

Прочие раооты 

16 
Полное техническое освидетельствование 
лифта 400 кг на В остановок 

шт. 

Кол-во 

4 

0,098 

О, 13 

0,0134 

13 

33 

10 

2,5 

2,5 

0,046 

6 

6 

0,229 

33 

1 

1 

1 

1 

Гуле8ская 

домов" 

Примечание 

5 



Пояснительная записка 

Здание жилое многоквартирное из железобетона имеет 9 этажей и подвал. 
Стены шахты лифта из железобетона. Проектом здания предусмотрен 1 лифт 
(грузоподъе·мностью 320 кг.) с количеством остановок 8 и верхним машинным 
помещением. 

Проектная документация предусматривает замену существующего 
пассажирского лифта, отработавшего свой нормативный срок эксплуатации, на 
пассажирский лифт, соответствующий требованиям Технического регламента 
Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), ГОСТ Р 53770-2010, 
ГОСТ Р 53780-2010,ГОСТ 
Р 53781-2010, ГОСТ Р 53782-2010, ГОСТ Р 53783-2010, а также другим 
требованиям настоящей проектной документации. 

Проектная документация выполнена в соответствии с Техническим 
регламентом Таможенного союза "Безопасность лифтов" (ТР ТС 011/2011), 
"Правилами устройства электроустановок", "Правилами техники безопасности 
при эксплуатации электроустановок потребителей" ВСН 59-88, 
"Электрооборудование жилых и общественных зданий", ГОСТ Р 53770-2010, ГОСТ 
Р 53780-2010 и прочей действующей нормативно-технической документацией. 

Нагрузки от главного привода лифтовой установки через вновь 
устанавливаемые металлические подлебёдные балки передаются на стены шахты 
лифта и воспринимаются их основанием. 

Замену лифта выполнять с заменой направляющих. Крепление кронштейнов 
направляющих и кронштейнов порталов дверей шахты выполнять в соответствии 
с указаниями завода-изготовителя к существующим металлическим закладным 
деталям после проведения их диагностики. В случае отдельного несовпадения 
мест крепления - стальными распорными дюбелями 12х80 мм. 

Перед началом работ по монтажу оборудования лифта необходимо провести 
диагностику существующих закладных деталей и существующего монорельса в 
машинном помещении. Провести испытание существующего монорельса в 
машинном помещении в соответствии с установленным порядком. 

Демонтаж старого лифтового оборудования и монтаж нового оборудования 
лифта выполнять с кабины старого лифта переоборудованной в средство 
подмащивания при соблюдении требований Правил техники безопасности и 
Охраны труда. 

По шахте и машинному помещению выполнять полосу заземления из Полос 
стальной (-4*25) в соответствии с требованиями ВСН 210-80 "инструкция по 
монтажу лифтов". 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

�азраоотал Будейко 

Проверил Будейко 

/ 

Н. Контр Попова ,....,;(�_{! 
гип 

021-2016-4-ПЛ
11роектная аокументация замены пассажирского лифта жилого аома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 

Замена пассажирского 

лифта 

Стадия I Лист I Листов 

ПД 1 1 1 6 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г':IЛЕВСКОЙ" 



Проектом преiJусматриваются слеiJующие основные работы: 

-iJемонтаж старого лифтового оборуiJования;
-iJемонтаж тумб старого лифта в приямке;
-iJемонтаж стяжки чистого пола приямка старого лифта;
-монтаж заклаiJных iJеталей в приямке лифтами машинном помещении;
-монтаж лестницы iJля спуска в приямок;
-выполнение отверстий в плите перекрытия шахты лифта;
-выполнение бортиков (высота 50 мм) нaiJ отверстиями iJля npoxoiJa тяговых

канатов и канатов ограничение скорости;
-замена авери машинного помещения;
-замена крышки люка;
-монтаж поiJлебеiJочных балок;
-монтаж контура заземления по шахте и машинному помещению;
-монтаж нового лифтового оборуiJования;
-монтаж освещения по шахте и машинному помещению;
-выполнение цем.-песч. стяжки пола приямка ;

-покраскастен и пола приямка лифта;
-ремонт машинного помещения ( штукатурные и покрасочные работы);
-монтаж металлических обрамлений строительных проёмов шахты лифта.

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
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В связи с тем, что оборудование лифта включает в себя источник шума, был 

произвеае·н акустический расче·т. которым подтверждена возможность применения 

в составе устанавливаемого лифта оборудования, при работе которого уровень 
созаоваемого не превышает 73 gБа. При этом уровень шума в жилых помещениях 

не превысит допустимых велечин, уснановленных ГОСТ 12.1. 036-81. 

Устанавливаемый лифт должен быть оборудован поручнем, расположение 
которого должно облегчать пользователь доступ в кабину и к устройствам 

управления лифтом, обеспечивать возможность регулировки времени задержки 

начала закрывания дверей кабины лифта и шахты с момента их полного 
открывания в пределах 2-20 секунд, звуковой информатор о прибытии кабины на 

этаж, индикатор положения и направления движения кабины на первом этаже, 

оптические датчики задержки автоматического закрытия дверей кабины и 
шахты. 

Расположения ввода электроэнергии и заземления, а так же места установки 
выключателей освещения в плане машинного помещения указаны в проектнои 

документации. 
Потолок.двери, панели кабины, плинтусы - вандалостойкие, стальные окрашенные 
специальными эмалями, устойчивыми к механическим повреждениям. 

двери шахты - стальные окрашенные специальными эмалями. 

Пол - износостоикое покрытие. 
Поручень - круглыи, никелированный или хромированный или из нержавеющей 

стали. Расстояние между стеной кабины и частью поручня, предназначенной для 
рук пользователя, должно быть не менее 35 мм. Высота от пола кабины до 
верхней части поручня, предназначенной для рук пользователя, должна 
составлять 900х25 мм. Панель управления - вандалостойкая стальная. Кнопки 

приказов с индикацией, подтверждающей нажатие. Размещение аварийных 
звуковых и визуальных сигналов в кабине лифта. Панель управления должна 

состоять из следующих элементов: кнопки с номерами этажей, кнопка "вызов 

диспетчера", кнопка " открывания дверей". 
Автоматическое устройство реверсирования закрывающихся дверей при 

воздействии или перед воздействием створок на препятствие, находящееся в 

дверном прое'ме. Кнопки вызывных постов на этажах антивандальные. 
Минимальные размеры рабочей поверхности кнопок устройств управления должны 

иметь площадь, ограниченной вписанной окружностью диаметром 20 мм. 

Лифт должен быть оборудован устройством, контролирующим перегрузку кабины 
и предотвращающим движение кабины при размещении в неи груза массои, 
превышающей номинальную грузоподъёмность лифта на 10%, но не менее чем на 75 

кг, во всех режимах работы. Расстояние по горизонтали между порогом кабины 

лифта и дверью шахты лифта не должно превышать 50 мм. 

Ширина в свету проёма дверей шахты лифта не должна превышать ширину в свету 

проёма дверей кабины более чем на 50 мм. с каждой стороны. 
Горизонтальное расстояние между створками авери кабины и створками авери 

шахты лифта не должно быть более 120 мм. 
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двери и люки, а так же их замки должны в запертом положении выдерживать 
нагрузку не менее 300 Н ( со стороны, доступной для людей), распреiJелённую по 
круглой или квадратной площадке площадью 5 ctl- и приложенную под прямым 
углом к люоой точке с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом 
остаточная iJефформация не допускается. 
Станция управления лифта должна обеспечивать возможность установки 
частичного преобразователя главного привода. Привод дверей лифта должен 
оыть оснащiiн частотным преобразователем. 
Относительная продолжительность включений ПВ устанавливаемого лифта 
должна составлять не менее 40 %.

Назначенный срок· служоы устанавливаемого лифта должен оыть не менее 25 
лет. 
Уровень шума в каоине лифта: при установившемся движении не должен 
превышать 55 iJБa, при открытии ( закрытии) дверей не должен превышать 60 
gБа. 
Устанавливаемый лифт и устройства оезопасности, 
регламенте Таможенного союза "Безопасность 

указанные в Техническом 
лифтов 11, должны оыть 

сертифицированы. 
BaвoiJ лифта в эксплуатацию должен 
выполнением треоований Технического 
"Безопасность лифтов" 

оыть произведён с обязательным 
регламента Таможенного союза 

При производстве раоот возможно применение ооорудования обладающего 
меньшим энергопотреолением, а так же с улучшенными эксплуатационными и 
техническими характеристиками по отношению к характеристикам, 
предусмотренным проектно-сметной документацией ( грузопоiJъе·мность лифта, 
скорость движения каоины лифта, назначенный срок служоы лифта, стоикость 
к механическому воздействию, относительную продолжительность включений 
ПВ, точность остановки каоины лифта на уровне этажнои площадки, 
освещённость каоины лифта и др.) 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Разраоотал Будейко 

Про8ерил Будейко 

/ 

Н. Контр Попова ,.-�щt' 
гип 
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Замена пассажирского 
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Стадия I Лист I Листов

ПД 1 4 1 6 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



Технические треоования к авери машинного помещения 

1. дверь для доступа в машинное отделение должна оыть сплошной и не
открываться вовнутрь;

2. дверной проём должен иметь размеры в свету;

ширина - не менее О, В м;
высота - не менее 1, В м;

3. двери для доступа в машинное помещение, вместе с замками, должны

выдерживать в запертом положении нагрузку в 300 Н, равномерно

распреаеле·нную по круглой или квадратной площадке площадью 5 см и

приложенную к аверной панели под прямым углом в люоой её точке и с люоой

стороны с упругой деформацией, не превышающей 15 мм, при этом остаточная

деформация не допускается.

4. Д8ерь для доступа 8 машинное помещение должна оыть оооруао8ана замком,

отпираемым снаружи ключом, а изнутри помещения - оез ключа;

5. Д8ерь для доступа в машинное помещение металлическая однополая

ДП/1-01/30.

Технические треоования к крышке люка, используемого для подачи оооруаования. 

1. Крышка люка должна оыть сплошной и не должна открываться вниз;

2. Усиление открывания крышки люка не оолее 150 Н;

3. В закрытом положении крышка люка не должна выдерживать оез остаточной
деформации нагрузку 2000 Н. приложенную на площади О,2х0,4 м 8 люоом месте

крышки.

4. Крышку люка допускается запирать только изнутри;

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Dазраоотал Будейко 
Проверил Будейко 

/ 

Н. Контр Попова ("7,f ((;l!Q� 
гип 
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ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



Общие треоодания 

1. За относительную отметку О, ООО принята отметка чистого пола первого
этажа здания (1 ост);
2. Отклонение осей шахты от вертикальной плоскости не должно превышать 10

мм по всей высоте;
3. Отклонение от соосности проёмов для установки дверных порталов лифта не
более 10 мм.
4. Точность остановки кабины лифта на уровне этажной площадки должна быть
в пределах, установленных ГОСТ Р 53780-2010 "1/ифты. Общие требования
безопасности к устройству и установке".
5. Оборудование, входящее в комплектации лифтового оборудования: частотный
преобразователь для главного привода, рассчитанныи на нагрузку,
превышающую на 25% мощность электродвигателя и лебёдки, привод дверей с
ча статным регулированием, светодиодное освещение к а бины;
6. Огнестойкость дверей шахты - Е 30;
7. 1/ифт энергосберегающий с классом энергоэффективности не ниже "Б";
8. Изготовление и монтаж металлических конструкции производить в
соответствии с требованиями ГОСТ 23118-78 "Конструкции металлические
строительные", СНиП 111-18-75 "!1еталлические конструкции", СНиП 3.03.01-87
"Несущие и ограждающие конструкции".
9. Вокруг отверстий в перекрытии шахты для прохода тяговых канатов и
канатов ограничителя скорости выполнить бортики высотой 50 мм.
10. После монтажа все металлические балки окрасить акриловой краской типа
П/1-40 за два раза.
11. Все сварочные работы производить по ГОСТ 5264-80 электродом марки НР-3.
Контроль сварных швов - внешним осмотром.
12. Вентиляция кабины лифта должна быть выполнена в соответствиии с
требованиями настоящей проектной документацией.
13. Температурный режим в шахте лифта от +5 до +40, в машинном помещении
от +5 до +40. Относительная влажность воздуха при температуре +25 не более
80%.
14. Вентиляционные отверстия кабины должны быть выполнены или размещены
так, чтобы через них не проше·л изнутри кабины стержень диаметром более 10
мм. Площадь вентиляционных отверстий, как в верхней так и в нижней частях
кабины должна составлять не менее 1 % от полезной площади кабины.
15. Приямок лифта, пол и стены машинного помещения окрасить краской типа
ПФ-115 за два раза (после монтажа оборудования лифта).

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

Разработал Будейко 

Про8ерил Будейко 
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Ведомость чертежей Ведомость спецификаций 

Лист Наине.чобание Примечание Лист Наименобание Примечание 

1 Общие данные 1 Спецификация расхода металла 

2 План приямка; План шахть1 2 Спецификация оснобных строительных натериалоD 

3 Разрез 1-1 

4 Разрез 2-2 

5 План машинного помещения 

6 Данные для заказа lустанобки) лифта 

7 Узлы 

8 Деталь Щ-1 

9 Деталь Щ-2 Спецификация расхода металла 
10 Деталь Щ-3 

11 Крепление обранлений дберей шахть1 Длина, м Вес. кг 
Обозн. Наинено!Jание Профиль Кол. гоп 

12 Лестница для спуска б приямок Един. Общ. 1 п/м Общ 

Бм-1 Балка IN 10 2 2,0 4,0 9,46 36,84 8239-89 

3g-1 Закладная деталь -10х420х220 1 - - - 0,8 1990-74 

3g-2 Закладная деталь -10х200х400 2 - - - 12,6 -11-

3g-3 Закладная деталь -10х300х200 2 - - - 9,4 -11-

3g-4 Закладная деталь -10х300х150 4 - - - 14 -11-

Спецификация основных строительных материалов Л-1 Лист рифленный -4х660х 200 8 - - - 33,6 8568-77 

Стальной распорный дюбель 12х120 24 

Наиненобание Норка Кол-до Примечание ГОП 

Дберь машинного помещения ДПN-01130 размер 800х2000 1 

Крышка люка Размер д сдету 800х800 1 

0,30,,?, 
1. * Размеры уточнить перед заказан: 

Цем-песч растдор м100 25328-82 2. ** Размер уточнить перед эаказон. 

Бетон БСГ 815 П1 F 100 W4 0,03 н' 25192-82 

Эналь ПФ-115 8 кг 021-2016-4-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №rЗок. ПоrЗп. Дата 
11роектная аокументация замены пассажирского лифта жилого аома по 

ar3pecy: г. Липецк, ул. Горького, rЗ. 1 поrЗ. 4 

IDазработал Будейко .Jаказчик: Фонд капитального ремонта общего Стадия I Лист Листов 
Проверил Будейко 

и11ущест8а 11ногок8артирных домов 
ПД 1 1 12 Липе11кой области 

/ ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
Н Контр Попова ,..,;:1�,f Общие данные 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУIIЕВСКОЙ" 
гип 



Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
План приямка; План шахты

2 12

Ширина шахты 1577

15
0
*

Г
л
у
б
и
н
а
 ш
а
х
т
ы
 
17

2
3

7
3
5
*

7
7
0

455*

1577

200 500

150

300

2
2
0

115 300115 420
210

200500

325 325

2
4
5
*

295* 980 295*

Ось противовеса

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы

Вход
в лифт

Поручень

Существующие тумбы

демонтировать

350Х350Х400

План приямка (1:15)

Ось противовеса

Железобетонные
стены шахты лифта

1 (л. 3) Вход
в лифт

План шахты (1:15)

1

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы

Лестница для

спуска в приямок

После монтажа оборудования лифта

в приямке залить стяжку Н 50 мм

из цем песч раствора М 100

в габаритах приямка

3q-2

3q-2

3q-3

3g-1 3g-3

2

Ш-1

Л-1
Щ-2

Перила
Н 700 мм

(min)

7
3
5
*

17
2
3

2
0
0

11
0

7
7
0

3
5
0

3
5
0

4
0
0

Дверь 650x2000

Проем 750x2100 455*

11
2
0

3
6
5
*

1. * Размер уточнить перед монтажом .

2. ** Размер для справок

2

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области

Проектная документация замены пассажирского лифта жилого дома по

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4

Разработал

Н. Контр

021-2016-4-ПЛ

Будейко

Будейко



Водоэмульсионная окраска с 
преддарительной очисткой 
старой краски 

Существующее 
машинное помещение 

Эмаль ПФ-115 (Высотой 2000 мм) 
за дда раза, с преддарительной 
отчисткой старой краски 

ригель 

Ж елезо5етонные 
стены шахты лифта 

+ 19 90 - 7
+16 490 - 6 ост
+13690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+8 090 - 3 ост.
+5 290 - 2 ост. 

в о5рыве 

Существующие 
закладные детали 

Существующие ТумDы 
демонтировать 
350Х350Х400 

ем.-песч. аство /'1100 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
азра5отал Будейко 

Проверил Будейко 

Н. Контр Попова 
гип 

1 - 1 ( /1, 1) (1:40) 0 

Существующий 
монорельс 

с, 
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с, 
"' 

..Q 
Q. 
CIJ 

<о 
<::::[ 

..Q 

<о 
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с, 

� "' 
1:: 

'CIJ 
с 

с§-

с, 
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1:: 

'CIJ 
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с§-
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1:: 

°' 
с, 

"''"' 

'CIJ 

с 
с: 

t::! 
Е: 
с 
L., 

:;; 
(1::) 

7('S 28.835 

+26,235

'G:26 035 

Вход 
в лифт 
..._ 

+ 22, 090 

_J_ 8 ост. 

Вход 
в лифт 
....__ 

0,000 

-1, 250 -1,300 

l!_риямок l_

Демонтаж старой стяжки с 

последующей залидкой 
нодой стяжки чистого пола 

021-2016-4-ПЛ
окументация замены пассажирского ли та жилого ома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 

Разрез 1-1 

Стадия Лист Листов 
ПД 3 12 

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 

20
00

24
00

26
00



Сущест8ующее 
машинное помещение 

Бм-1 

Сущест8ующий 
ригель 

Сущест8ующие 
закла ные етали ля 

крепления партало8 
д8ерей шахты 

+ 19
+16 490 - 6 ост
+13690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+8 090 - З ост.
+5 290 - 2

Выполнить от8ерстuя для 

устано8ки с8ето8ого таi5ло 

[ущест8ующие тумi5ы 
демонтиро8ать 

зsох зsох 400 мм 

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
азраоотал Будейко 

Про8ерил Будейко 

Н. Контр Попо8а 

гип 

2 - 2 (л2) (1:40) О

о 

Сущест8ующий 
монорельс 

о 

7[? 26,835 

+26,235

'G:26,035 

+22,090
..J..8 ост. 

[ущест8ующие от8ерстия для 

устано8ки 8ызы8ных аппарато8 

0,000 

Лестница для 
спуска 8 приямок 

Демонтаж старой стяжки с 
последующей зали8кой надой 
стяжки чистого пола приямка 

021-2016-4-ПЛ
раектная окументация замены пассажирского ли та жилого 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 

Стадия Лист 
ПД 4 

ома по 

Листо8 

12 

Разрез 2-2 ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г'::JЛЕВСКОЙ" 

24
00

26
00



План машинного помещения (1:20) 

400 

Узел А 

Вдод э/ энергии Бм-1 с:, 
с:, 

Вдод заземления ""' 

800 1020 

с:, 

t Вход Сущ естдующ ий 

в лифт 
с:, с:, 

монорельс 
;':::' с:, 

"' 
с:, 
"' 

с:, 
>< сх:, 
с:, 
с:, 

:!:: Заменить крышку :cu 

люка монтажного 
g с:, 

� 

Заменить ддерь 
1220 машинного помещения 3100 

1. * Размер уточнить перед монтаже·м"
2 Размеры привязок осей кабины и противовеса уточнить при провеске шахты лифта

при выполнении монтажных работ. 
З. Существующую монорельсовую балку зачистить, обработать антикоррозным составом и окрасить 
4. План отверстий в плите перекрытия шахты лифта см. д.б;
5. Размеры крышки люка монтажного и двери машинного помещения уточнить перед заказом.

Изм. Кол.уч. Лист №!док. Подп. Дата 

азраоотал Будейко 

Проверил Будейко 

Н. Контр Попова 

гип 
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Стадия Лист Листов 

План машинного пд s 12 

помещения ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ПJЛЕВСКОЙ" 

95
0



Бм-1 

4r,: 
� �· 

о� 
'1, 

"А"(л.5) (1:10) 

---,---,L-

� 

300 

З g-4 
2 шт. 

��4 
JH1-�S 

Изм. Кол.уч. 
азраоотал 

Про8ери11 

Н. Контр 
гип 

4-4 (1:10)

Бм-1 

-\ 

r 

� 
2

ш

� 

--

.Х� 

JH1-�S 

Чистый пол 
l машинного

-----"-"- помещения 
ь 

)( 

/!ист №док.1 
Будейко 
Будейко 

l 300 �[
- - � ;r; тальнои распорныи июиель 

Подп. JДата 

'&12 мм на глубину 120 мм (2шт). 

1. * Размер уточнить перед монтажом;
2. ** Размер для справок

021-2016-4-П/1

имущества много�вартирных домов

1/роектная dокументация замены пассажирского лифта жилого dома по 
адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 

Заказчик: Фонд капитального ремонта 
 
общего Стадия Лист Листов

ПД 6 12

jПопо8а I с-31�-е 
Липеикои области 

Данные для заказа лифта 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



Стадия Лист Листов

Изм.
 
Подп.Лист №док. Дата

ПД

ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА

ЕКАТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
Данные для заказа лифта

545

План отверстий в плите перекрытия

шахты лифта (1:15)

2 отв.
60х100 мм

Ось противовеса

Ось кабины

О
сь
к
а
б
и
н
ы2 отв.

150х100 мм

Отв

100х150 мм

Вход в

лифт

Внутренний контур

шахты лифта

Вогруг отверстий для прохода канатов выполнить бортики
высотой 50 мм от чистого пола из уголка 50х50х5

Данные для заказа (установки) лифта

1.

Назначение здания в котором

устанавливается лифт

его почтовый адрес

Жилое.
г. Липецк,

ул. Горького д .1 под . 4

2. Назначение лифта Пассажирский

3.

Грузоподъёмность скорость Q=400 kg, V=1,0 м/с4.

Высота подъёма кабины м5.

Размеры кабины (ширина глубина высота) 950х1100х21006.

Число остановок кабины7.

Высотные отметки остановок8.

Отметка основной посадочной
погрузочной площадки 0,000 (1 ост.)9.

Требуется ли выход на две

противоположные стороны
Не требуется10.

Количество дверей шахты11.

Система управления
Смешанная собирательная

при движении кабины вниз
12.

Управление пассажирскими лифтами13.

Напряжение сети 380В; 50Гц14.

Требуются ли перила на крыше кабины Требуются15.

Место расположения шахты Внутри здания16.
Число заказываемых лифтов с одинаковой
характеристикой 1 (один)17.

Сейсмичность района установки лифта до 6 баллов18.

Дополнительные требования

Огнестойкость дверей
шахты Е 30

Привод двигателя лебеди с
частотным регулированием

Привод дверей с частотным
регулированием

Одиночное
2
10

2
0
0

2
4
0

7
7
0

1 отв.
60х100 мм

19.

Тип лифта

7 12

ГИП

Проверил

Попова

Заказчик : Фонд капитального ремонта общего
имущества многоквартирных домов

Липецкой области

Проектная документация замены пассажирского лифта жилого дома по

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4

Разработал

Н. Контр

021-2016-4-ПЛ

Будейко

Будейко

22,090

8

8

0,000;+5,290;+8,090;
+10,890;+13,690;+16,490;

+19;290;+22;090.

ПП-0411 модель "Ecomaks"

Строительное задание

А34-02.02-14 ОАО "Щербинский

лифтостроительный завод " или

аналог



Деталь Щ-1 (1:4) 
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1. Разнер уточнить перед заказан; 
2. •• Разнер обеспечить инструнентон; 

��

З .... Длина указана с припускон под пригонку по несту - по торцу В; 
4. Внутренние радиусы сгибов 1,4:tO, 15 нн.; 
5. Неуказанные допуски и предельные отклонения линейных разнеров: :t!Т1312; 

д 

г 

0-

� 

Напрад11ение шлифодки 

J 

.. 

.. 

.."'... , � 

6. Риски, царапины и другие дефекты поверхностей с лицевой стороны не допускаются. 

Изм. !Кол.уч. Лист 1 №док. 1 Подп. lдата 
Разработал Буоеико 
Проверил Буоеико 

1 

Н. Контр !Попова 1�� 
гип 

Ра звёртка rJema ли Щ-1 

.... 
.."'... , �

lr) � 

200* L 150* 20 
310* 

021-2016-4-ПЛ
/lроектная документация замены пассажирского лифта жилого dома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д. 1 под. 4 
Заказчик: Фона капитального ренонта общего СтаrJия Лист Листов 

инущества нного�вартирных донов 
ПД В 

Липеикои области 12 

Деталь Щ-1 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУIIЕВСКОЙ" 



Деталь Щ-2 (1:4) 

...-..., 

2 * д 
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с::, 
с::, 
C'J 

!\� J Г}

с::, 

�

C'J 

1. Размер уточнить перед заказан;
2. " Размер обеспечить инструментом;
3. *'* Длина указана с припуском под пригонку по месту - по торцу В; 
4. Внутренние радиусы сгибов 1,4:1:О, 15 нн.; 
5. Неуказанные допуски и предельные отклонения линейных размеров: :!:IТ1312; 
6. Риски, царапины и другие дефекты поверхностей с лицевой стороны не допускаются.

Изм. Кол.уч. 

Dазраоотал 
Проверил 

Н. Контр 

гип 

д 

AI 0,2" 1.1 

� 

.. 

.. 

.. 

C'J 
i-1 
� n---, 
с::, 
C'J 

11 
'� 

Напрадление ш11ифодки 
20 

Раз8ёртка детали Щ-2 

150* l 200* 
370* 

021-2016-4-П/1
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.. 

C'J 
'>I 

с::, 

Лист №iJoк. l ПoiJn. lдата 
1/роектная dокументация замены пассажирского лифта жилого dома по 

aiJpecy: г. Липецк, ул. Горького, iJ.1 noiJ. 4
Будеико 

Будеико 
1 

lпопова 
1 / : с:711�-е

Заказчик: Фонд капитального ремонта общего I Стадия I Лист I Листов 
имущества нного�вартирных донов ПД 9 Липецкои области 12 

Деталь Щ-2 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



Деталь Щ-3 (1:4) 
Раз8ёртка деталей Щ-3 
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950 
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i< 150* 150* 20 
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650 

<::, 1. Размер уточнить перед заказом;
2. " Размер обеспечить инструментом; 

°' 

НаП1юдление шлиФодки З. '" Длина указана с припуском под пригонку по месту - по торцу В;
/ 4. Внутренние радиусы сгибов 1,4:1:О, 15 мм.; _..v 5. Неуказанные допуски и предельные отклонения линейных размеров: :1:!ТIЗ/2; 

6. Риски, царапины и другие дефекты поверхностей с лицевой стороны не допускаются.

021-2016-4-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №док Подп. Дата 

JJазраоотал БуrJейко 

Проверил БуrJейко 
имущества многоквартирных домов

l!роектная оокументация замены пассажирского лисрта жилого оома по 
адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 

.Jаказчuк: Фонд капитального ремонта 
 
общего СтаrJия I Лист 1 Листов

ПД 1 10 1 12Липе11кой области 

200* ?1 / ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 
Н Контр Попова ,..-�щ-r Деталь Щ-3 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУl!ЕВСКОЙ" 
гип 



Позиция Длина.мн 

а 150* 

ь 200* 

с 150* 

d 650 

е 2050 

1. * Размер перед монтажом. 

Стена шахты 

Притолока оорамления 

Стойка оорамления 

Отверстия под заклi:'пки (для крепления к дверям шахты) 

Отверстия под дюоеля (для крепления оорамления к стене шахты) 

Спецификация металлических 
обрамлении 

Вес, кг 
Ооозна чениt Кол-во 

Един. Оощ. 

Щ-1 в 11, 9 95,2 

Щ-2 в 11, 9 95,2 

Щ-3 в 4,9 39,2 

Оощий вес 229,6 

2. Отверстия под заклёпки (17 шт.) сверлить с шагом 300 мм.
3. Отверстия под дюоеля (t16x60 13 шт) сверлить с шагом 500 мм.

Изн. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 

азраоотал Будейко 

Проверил Будейко 

Н. Контр Попова 

гип 

роектная 

021-2016-4-ПЛ
окументация замены пассажирского ли та жилого 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 

Стадия Лист 
ПД 11 

она по 

Листов 

12 Крепление обрамлении 

д8ерей шахты ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г':JЛЕВСКОЙ" 



Лестница для спуска в приямок (1:10) 

1 2 1
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Длина, м Вес, кгОбозначение Наименование Профиль Кол-80 Общ. гостЕдин. Общ.

1 Уголок L50x50x5 2 1,25 2,5 9,4 8509-93

2 '::Jголок L50x50x5 3 0,35 1,05 4,0 -//-//-

1. сварные соединения выполнить по ГОСТ 5264-80* электродом марки НР-3.
Контроль сварных соединений - внешним осмотром. 
2. Лестницу окрасить эмалью типа ПФ-115 за 2 раза.
3. Насса лестницы - 13,4 кг.

021-2016-4-ПЛ

Изм. Кол.уч. Лист №док. Подп. Дата 
11роектная аокументация замены пассажирского лшрта жилого аома по 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 4 
'Разработал Будейко Стадия I Лист I ЛucmolJ
ПpolJepuл Будейко Лестниц а для спуска ПД 1 12 1 12 

/ 
в приямок ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА

Н. Контр ПопоlJа ("�(Щ� ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ"
гип 



ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

Замена пассажирского лифта 

021-2016-4-ПЛ

Здание по адресу: 

г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3

тон 1 

тзк 

Заказчик: Фонд капитального ремонта оощего имущества 

многоквартирных домов Липецкой ооласти 

Липецк 2016 





ОПИСАНИЕ СУЩЕСТВУЮЩЕГО ЛИФТА, ШАХТЫ 
ЛИФТА И t1АШИННОГО ПОНЕЩЕНИЯ. 

№ Наимено8ание параметра Значение 
п/п 

1 Тип лифта Электрический, Пассажирский 

2 Грузоподъёмность 320 кг 

3 Регистрационный номер 1081 

4 За8одской номер 26667 
5 Скорость 0,71 м/с 

6 Количест8о этажей и остано8ок 9 этажей, 8 остано8ок 

7 Год монтажа 1978 г 

8 Га оариты шахты ( ШхГ) 1577х1723 

9 Материал шахты Железооетон 

10 Состояние шахты Удо8лет8орительное 

11 Гаоариты приямка (ШхГ) 1577х1723 мм 

12 Г луоина приямка 1250 мм 

13 Наличие прохода под приямком Отсутст8ует 

14 Состояние приямка 
Удо8лет8орительное. Сущест8уют 
д8е тJмоы из железооетона 
(350х 50х400) 

Направляющие кабины выполнены 
Состояние напра8ляющих каоины, из стального тавра НТ -3, противовеса-из 

напра8ляющих проти8о8еса, крепления стального уголка 50х5,находятся в 
15 кронштейно8 и закладных элементо8, неудовлетворительном состоянии. Крепление 

схема крепления кронштейно8 и направляющих выполнено 
закладных деталей, при8язка к стенам с помощью сварки к металлическим закладным 

шахты деталям.Состояние закладных деталей 
удовлетворительное. 

16 Размер строительного проёма 
д8ерей шахты, размер д8ерей шахты 

17 Состояние д8ерей шахты лифта 

Проём 750х2100 мм 

Д8ерь 650х2000 мм 

Неудо8лет8орительное 

Незначительные трещины, 
расколы глуоиной до 1 мм. 

18 Состояние машинного помещения Состояние крышки монтажного 
люка и д8ери машинного 

помещения-
-неудо8лет8орительное.

Описfс}';ие олочнgго помещения
19 ля лиtто с нижним Отсутст8ует располож нием маfинного

помещения. 
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роектная окументация замены пассажирского ли та жилого она по 
адресу: г. !lипецк, ул. Горького, д.1 под. 3
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План приямка; План шахты 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 



Машинное 
помещение 

Ригель 

Железобетонные 
стены шахты лифта 

+ 16 4 90 - 6 ост
+ 13 690 - 5 ост.
+10 890 - 4 ост.
+8 090 - 3 ост.
+5 290 - 2 ост.

8 обры8е 

Закладные детали 

Тумбы 

t:J 

(IJ 
с:с 
С) 

С) 

350Х350Х400 

Изм. Кол.уч. llucm NОдок. Подп. Дата 
удейко 
удейко 

Н. Контр Попова 
гип 

1 - 1 ( л.1) (1:40) О 
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71; 28.835 

+26,235

�26,035 

Вход 
8 лифт 
.__ 

+ 22,090
± 8 ост. 

Вход 
8 лифт 
._____ 
0,000 

-1,250
_kриямок 

021-2016-3-ПЛ
окументация замены пассажирского ли та жилого 

адресу: г. !lипецк, ул. Горького, д.1 под. 3 
аказчик: Фонд капитального ренонта общего 

инущест/3а нногок/3артирных доно/3 

Л пе кой области 

Стадия 
ПД 

Лист 
2 

ома по 

Листов 
3

Разрез 1-1 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРМА 

ЕКА ТЕРИНЫ Г'::JЛЕВСКОЙ" 

20
00

20
00



с:, 
� 

с:, 

..... 

с:, 
� 
\,:, 

<:> <:> 
� <:> 
"' <:> 

)( 
"' 

)( 
<:> 

� 
:r: 

.., '"' 
с, � 
i§-

Лист №док. 

удейко 
удейко 

Н. Контр Попова 
гип 
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021-2016-3-ПЛ
роектная окументация замены пассажирского ли та жилого 

адресу: г. Липецк, ул. Горького, д.1 под. 3
аказчик: Фонд капитального ремонта общего Стадия Лист 

имущества многоквартирных домов 
Липе кой области ПД 3 

ома по 

Листов
3 

План машинного помещения 
ООО "ПРОЕКТНАЯ ФИРНА 

ЕКА ТЕРИНЫ ГУЛЕВСКОЙ" 

95
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